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A titre dérogatoire, le rejet des eaux pluviales pourra se faire via une gargouille aprés
obtenfion par 'usager des autorisations administratives délivrées par le service gestionnaire
de la voire.

Le service d'assainissement se réserve le droit de contrdler & tout moment le respect de ces
dispositions. A ce titre, I'accés des installations pour l'exercice de ce contrdle doit en étre
facilité.

Tout raccordement sur les avaloirs et grlles est interdit.

Article 26 — Dispositifs de prétraitement et de dépollution

Afin de respecter les cntéres d'admissibilité des eaux pluviales dans le réeseau public,
certaines eaux pluviales peuvent étre amenees a subir un pretraitement avant rejet.

En particulier, les eaux issues du ruissellement sur les parkings de plus de 20 places de
stationnement de véhicules légers ou de plus de 10 places de poids lourds devront étre
débourbées et déshuilées. Les séparateurs a hydrocarbures devront étre & obturation
automatique avec rétention des hydrocarbures et étre conformes a la norme NF EN 858.
Motamment ils devront garantir une vitesse de chute des particules d'au plus 3 métres par
heure et un rejet dont la concentration en hydrocarbures est inférieure a 5 mg/.

Les eaux d'exhaure des chantiers véhiculant des matiéres en suspension ou des polluants
doivent egalement faire 'objet d'un abattement suffisant de ces matiéres et polluants pour
eviter tout risque d'atteinte a la qualité du milieu naturel.

L'entretien, les réparations, ainsi que le renouvellement de ces installations sont 3 la charge

de l'usager. En cas de litige ou de rejet non conforme, I'usager justifiera d'un entretien
regulier en transmettant au Service d’assainissement une copie des camets d'entretien.
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CHAPITRE 5 - INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES

Article 27 — Dispositions générales

Les installations sanitaires intérieures privatives sont établies en fonction de Ia
reglementation sanitaire en vigueur, particuliérement le Code de la Sante Publique et les
reglements sanitaires départementaux de 'Essonne et des Hauts de Seine.

L'évacuation des eaux usées par le réseau public de collecte d'eaux usées est obligatoire et
deéfini a I'article 14 du présent réglement.

Avant le deversement d'effluents au réseau public d'assainissement, suite 3 la creation d'un
nouveau branchement, I'usager doit solliciter le service d'assainissement pour obtenir une
attestation de conformiteé de ses installations sanitaires intérieures, conformément aux
dispositions de l'article 3.

Il est souhaitable que ce type de contréle soit réalisé systématiquement 3 chagque mutation
de bien (vente de pavillons ou d’appartements). Le contrdle peut éire demande au service
d'assainissement, aux frais du demandeur.

Des enquétes de conformité seront également réalisées a linitiative du service
d'assainissement & 'occasion de travaux sur le réseau public, notamment pour sa mise en
séparatif, ou pour rechercher les causes d'anomalies observées sur le réseau public. Elles
peuvent &tre planifiees ou realisées de maniére inopinee.

Les enquétes de conformite permettent de verifier que :

- la séparativité des effluents est respectée,

- les rejets dans les réseaux publics se font conformément a leur caracténisation,

- les installations de prétraitement requises sont existantes et en état de fonctionnement
normal,

- les dispositifs anti-reflux sont en place,

- la gestion requise des =aux pluviales a la parcelle (retention, infiltration, eic.) est en
place.

Si linstallation est conforme, une attestation de conformité sera délivrée par le service
d'assainissement.

51 une non-conformité est constatée, la mise en conformité de linstallation devra intervenir
dans le délai indiqué dans le courrier de mise en demeure adressé a lusager. Ce délai
tiendra compte de l'impact de la non-conformité sur 'environnement et sur le fonctionnement
du réseau public.

Il est précise gue les modifications sont exclusivement a la charge de l'usager, y compris
lorsque l'installation doit &tre modifieée pour s"adapter a un nouveau réseau separatif.

Aprés mise en conformité des installations, une contre-visite devra étre effectuée sur
demande du propriétaire pour constater la remise en conformité des installations.
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L'obtention de attestation de conformité ne dégage pas le propriétaire de sa responsabilité.
Toute modification ultérnieure des installations nécessite 'obtention d'une nouvelle attestation.

Article 28 — Suppression des anciennes installations — anciennes fosses

Conformément & larticle L.1331-5 du Code de la Santé publique, lors de la mise en service
du branchement, les fosses et autres installations de méme nature seront mises hors d'état
de servir ou de créer des nuisances & venir, par les soins et aux frais du propnétaire. Elles
seront vidangées et nettoyées, puis comblées, ou bien désinfectées si elles sont destinées a
une autre utilisation.

En cas de défaillance, le Service d'assainissement pourra, aprés mise en demeaure aux
proprietaires, procéder d'office a ses frais, aux fravaux indispensables, conformément a
l'article L.1331-6 du Code de la Santé Publique.

Article 29 — Indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'assainissement

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations
d'assainissement (réseaux d'eaux usées ou d'eaux pluviales) est interdit. Sont de méme
interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées ou les eaux pluviales
penétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due & une deépression
accidentelle, soit par refoulement di & une surpression créeée dans la canalisation
d'évacuation.

Article 30 — Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Conformément aux dispositions des Réglements Sanitaires Departementaux de 'Essonne et
des Hauts-de-Seine, pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales du réseau public dans
les caves, sous sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusgu'au niveau de la
chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de maniére 3
résister  la pression correspondant au niveau mentionné ci-dessus.

De méme, fout onfice sur ces canalisations ou sur les appareils relies & ces canalisations,
situé 3 un niveau inférieur & celui de la voie vers laguelle se fait I'évacuation, doit étre
normalement obturé par un tampon étanche résistant a ladite pression.

Enfin, tout appareil d'évacuation situé & un niveau inférieur a celui de la chaussée dans
laquelle se trouve le réseau public doit étre muni d'un dispositif anti-refoulement contre le
reflux des eaux dudit réseau.

Les frais dinstallation, I'eniretien et les reparations sont intégralement 3 la charge du
proprietaire. Les proprietaires qui installent des orifices d'evacuation & un niveau inféneur 3
celui du réseau public le font sous leur propre responsabilité et sans aucune possibilité de
recours contre la Communauté d' Agglomeération.
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Article 31 — Séparation des eaux - ventilation

Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et
réciproquement. En particulier, les siphons de sols sont obligatoires pour toute bouche
d'évacuation située au sol (cuisine, sous-sol,..) et leur raccordement doit obligatoirement se
faire sur le réseau d'eaux usées.

La circulation de l'air devra rester libre entre le collecteur public et les évents établis sur les
chutes ou descentes d'eaux usées.

Il sera prévu un évent par chute ou descente d'eaux usées, situé en toiture et dont la section
sera au moins équivalente a un tuyau circulaire de huit centimétres de diamétre.

Article 32 — Pose de siphons

Tous les appareils raccordés & un réseau d'eaux usees doivent étre munis de siphons
empéchant la sortie des emanations provenant du réseau d'eaux usées et l'obstruction des
conduites par lintroduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes aux normes
en vigueur.

Le raccordement de plusieurs appareils a2 un méme siphon est interdit.

Aucun appareil sanitaire ne peut &tre raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes
a la colonne de chute.

Article 33 — Toilettes

Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir &tre rincés moyennant
une chasse d'eau ayant un débit suffisant pour entrainer les matiéres féecales.

Article 34 — Colonnes de chutes d’eaux usées

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, a linténieur des batiments doivent étre posées
verticalement et munies de tuyaux d'évents prolongés au-dessus des parties les plus
éleveéas de la construction. Les colonnes de chutes doivent étre totalement indépendantes
des canalisations d'eaux pluviales.

Les installateurs de tels dispositifs devront veiller & ce gu'aucun siphonnage des tuyausx
d'évents ne puisse se produire, afin d'empécher lintroduction de mauvaises odeurs &
lintérieur des habitations, notamment dans le cas de climatisation de locaux.

Article 35 — Descentes de gouttiéres

Les descentes de gouftiéres qui sont en régle générale fixées a lexéneur des batiments
doivent étre complétement indépendantes et ne doivent en aucun cas étre raccordées au
reseau d'eaux usées. Les descentes de gouttiéres qui sont situges a [lintérieur des
immeubles doivent étre accessibles 3 tout moment et &tre pourvues de dispositifs permettant
leur bon entretien.
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Pour les descentes de toitures, la section des conduites est d'au moins 1 cm? par m? de
couverture.

Les descentes de gouttiéres communes & plusieurs immeubles ne sont pas admises.

Article 36 — Conduites enterrées

Elles sont implantées suivant le trajet le plus court vers le réseau d'eaux usées de la rue.
Leur pente doit &re d'au moins 3 pour 100 et leur diamétre supérieur ou égal a 150mm. A
l'intérieur comme a l'extérieur, ces conduites ainsi que leurs joints sont absolument étanches,
de méme que les dispositifs de visite et de curage. En outre, ces demiers qui sont obturés en
temps normal, doivent &tre en nombre suffisant et d'un accés facile, afin de permettre le
nettoyage de toutes les parties de la canalisation.

Article 37 — Broyeurs d’évier ou de matiéres fécales

L'évacuation par les réseaux d'eaux usées des ordures ménagéres méme aprés broyage
préalable est interdite.

La mise en place de cabinets d'aisance subordonnes 4 la technique du broyage est soumise
aux dispositions des Réglements Sanitaires Départementaux de 'Essonne et des Hauts-de-
Seine. Ce type d'installation est interdit dans tout immeuble neuf.

Article 38 — Cas particulier d'un systéme unitaire ou pseudo-séparatif

Dans le cas d'un réseau public, dont le systéme est unitaire ou pseudo-separatif, la réunion
des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales est réalisee en dehors de la
consfruction & desservir et de préférence dans deux regards distincts eaux usees/eaux
pluviales interconnectés pour permettre tout contrdle du service d'assainissement.

Article 39 — Controle des installations privatives

L'usager doit veiller au bon état d'entretien et au nettoyage régulier de 'ensemble des
installations sanitaires intérieures, les frais lui incombant.

A cet égard, les agents du service d'assainissement. peuvent accéder, 3 tout moment, en
accord avec l'usager, aux installations privatives conformément a l'article L. 1331-11 du Code
de la Sante Publique.

En cas de refus d'accés, les agents assermentés ayant en charge les pouvoirs de police;
procéderont aux mesures de mise en demeure, jugées nécessaires.
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CHAPITRE 6 - RESEAUX PRIVES

Les articles suivanis concement les réseaux privés des lotissements ou des opérations
d'urbanisme denvergures (ZAC notamment) dont les voines et les réseaux seraient
eventuellement rétrocedes et intégrés au reseau public. La demande d'integration doit étre
adressée 3 la Communaute d Agglomeration.

Article 40 — Dispositions Générales pour les Réseaux Privés

Article 40.1 — Régles techniques d’établissement des projets d’assainissement

Les projets d'assainissement doivent &tre réalisés selon les régles de linstruction technique
relative aux réseaux d'assainissement des agglomeérations (circulaire n® 77284 Int du 22
juin 1977) et du C.C.T.G., notamment du fascicule 70.

Article 40.2 — Contrdle des Travaux

Pendant la durée des travaux, le service d'assainissement sera convié aux réunions de
chantier. Ses représentants auront libre accés sur les chantiers et seront habilités 3 émetire
auprés du promoteur ou de son représentant des avis ou observations sur la fagon dont les
fravaux sont exécutés, de maniére a ce gqu'ils soient conformes aux prescriptions du présent
document.

Le service d'assainissement sera destinataire des comptes rendus de chantier.
En fin de travaux, un contrile de la bonne exécution des travaux comprenant essais de

compactage, essais détanchéité et inspection télévisée, sera réalisé aux frais de
I'amenageur sous le contrdle du service d'assainissement.

Article 40.3 — Perturbations sur le réseau public
Pendant toute la durée du chantier, si le service d'assainissement I'estime nécessaire, un
décanteur avec regard de visite et grille (ou batardeau) sera installé avant le point de
jonction sur le réseau public.

Dés la fin des travaux, le décanteur sera désaffecté et 'écoulement direct 3 cunette filante
sera rétabli.

Toute perturbation grave se produisant sur le réseau public du fait des travaux impliquant la

responsabilité du promoteur ou de ses entrepreneurs, entrainera une remise en état
immediate a la charge de ces demiers.

Article 40.4 — Implantations des canalisations et ouvrages

Les canalisations d'assainissement seront implantées dans l'emprise des voies. les
eléments de réseaux situés en dehors de 'empnse des voies ne pourront étre pris en charge
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par la Communauté d'Agglomération. En aucun cas, les canalisations d'assainissement ne
devront &tre implantéas sous des immeubles ou sous des plantations.

Les regards de visite ou d'exploitation seront espaces au maximum de 50 m dans les parties
rectilignes du trace, positionnés également a chaque raccordement de réseau, changement
de pente, de section, de direction et en téte de réseau. Les regards borgnes et les regards
mixtes eaux usées [ eaux pluviales sont interdits.

Article 40.5 — Remise des plans aprés exécution des travaux

Aprés execution des travaux et avant leur réception, le promoteur adressera au service
d'assainissement les plans de récolement des réseaux d’assainissement ainsi que les profils
en long au 1/200%, en deux exemplaires papier et sur fichier au format informatique vectoriel
géo référencé RGFI3.

Les canalisations et ouvrages d'assainissement, y comprns les branchements, seront cotés et
situés par trangulation par rapport a des repéres trés visibles et fixes (angle de batiments).

Le sens d'ecoulement, les diamétres des collecteurs et des branchements, le positionnement
exact des collecteurs et des branchements, la limite des voies et les immeubles devront
également figurer sur les plans.

Les longueurs réelles seront chainées aprés exécution et les profondeurs des ouvrages et
des canalisations mesurées et nivelées en NGF.

Article 40.6 — Reception des ouvrages

Les inspections visuelles ou télévisuelles, les contrfles d'étanchéité, les tests de
compactage, seront effectués aux frais de [Aménageur, e remis  au service
d'assainissement lors de la réception des travaux.

40.6.1. Inspection visuelle ou télévisuelle

L'ensemble du linéaire objet des travaux y compris les branchements fera l'objet d'une
inspection visuelle ou télévisuelle suivant la nature de l'ouvrage (visitable ou non visitable).
Chaque regard de branchement fera l'objet d'une inspection visuelle.

Les raccordements seront caractérisés (évaluation du diamétre, position horaire dans la
section verticale, distance, nature). Une photographie systématique de chaque branchement
sera presentee, méme il est juge correct. La demiére photographie devra se situer dans le
regard d'armvee.

Les inspections telévisées seront réalisées par le service d'assainissement aux frais de
I'Aménageur.

40.6.2. Controles de compactage

L'exécution des essais par une société indépendante de celle ayant réalisée les travaux sera
conforme aux normes XPP 94 063 et XPP 94 105. La fréquence minima des contréles en
fonction du linéaire de collecteur posé est définie comme suit
» Un essai pour chaque trongon de canalisation pnncipale entre deux regards de visite
ou au minimurm tous les 50m,
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e Un essai sur tranchée de branchement pour 4 essais réalisés sur tranchée
principale.

40.6.3. Essais d’'étanchéité

Les contréles d'étanchéité par une société indépendante de celle ayant réalisée les travaux
porteront sur :

e Les canalisations principales,

s |Les canalisations de branchements,

e Lesregards de visite,

o Les regards de branchements.

En ce qui concerne les canalisations, ils suivront le protocole a l'air ou a I'eau “W et L" de
1990 prévu au chapitre 13 de la norme européenne NF EN 1610. Les essais a l'eau
s'effectueront aprés un temps d'imprégnation d’'une heure.

Pour les essais des regards de visite et des regards de branchements, seul le protocole a
l'eau « W » de la norme NF EN 1610 est admis. Le temps d'imprégnation sera d’'une demi-
heure.

Article 41 - Conditions d'intégration d’ouvrages privés dans le domaine public

Avant tout classement de voie en domaine public communal, le Service d'assainissement
devra étre saisie afin de réaliser un diagnostic du réseau et de prescrire le cas echéant les
travaux de remise en etat a realiser avant de les reprendre en gestion.

L'intégration au réseau public ne pourra avoir lieu que :
e si tous les ouvrages prives d'assainissement sont en bon état d’entretien. de
conservation, et conformes aux prescriptions administratives et techniques ;
e OU aprés remise en état éventuelle aux frais des copropriétaires.

Le service d'assainissement émettra un avis sur la bonne exécution des travaux ainsi que
sur les documents fournis dans le dossier de récolement.

La décision d'intégration au réseau public des ouvrages resultera d'une délibération du
Conseil Communautaire.
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CHAPITRE 7 - MANQUEMENTS AU PRESENT REGLEMENT

Article 42 — Infractions et poursuites

Les infractions au présent réglement constatées par le Service d'assainissement, par un
représentant légal ou un mandataire du Service d'assainissement, par un huissier de justice
peuvent donner lieu 3 des mises en demeure et des poursuites devant les tnbunaux
compétents.

Article 43 — Jugement des litiges

Le Tribunal Administratif a compétence pour juger les litiges nés de l'application du présent
réglement si ces litiges concernent une décision prise par une autorité administrative et
relévent des junidictions administratives.

Prealablement a |a saisine du juge, 'usager peut adresser une réclamation a la Communaute
d'Agglomeration.

Il est rappelé par conire que le service étant industriel et commercial, conformément a
l'article L 2224-7 et suivants du Code Général des Collectivites Temtorales, les litiges de
nature individuelle (facturation du service, refus de raccordement, conditions techniques de
fonctionnement du service. ) relévent de la compétence du juge judiciaire.

Article 44 — Mesures de Sauvegarde

Si des déversements autres que ceux definis dans le présent réglement troublent gravement
le fonctionnement des réseaux ou des stations d'épuration a l'aval, créent une pollution au
milieu naturel ou portent atteinte & la sécurité des personnes et des biens, la réparation des
dégits éventuels et du préjudice subi par le Service d'assainissement est mise a la charge
du propriétaire.

Le Service d'assainissement ou foute personne mandatee 3 cet effet pourra metire en
demeure l'usager conceme, par lettre recommandée avec demande d'accuse de reception,
de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur 3 48 heures.

Le service d'assainissement pourra appliquer les mesures coercitives prévues par la
reglementation ou par les arrétés d'autorisation de déversement (et conventions speciales) a
l'encontre des usagers qui déverseraient un effluent non conforme aux régles definies dans
le présent réglement.

Le service d'assainissement aprés mise en demeure non suivie d'effet ou lorsque les rejets

sont de nature & constituer un danger immédiat, peut obturer d'office les branchements
litigiewu:.
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS D'APPLICATION

Article 45 — Date d'application
Le présent réglement est applicable & compter de la date de son approbation par le Conseil

Communautaire.
Tout réglement antérieur est abrogé de ce fait.

Article 46 — Modifications du réglement

Des modifications au présent réglement peuvent étre decidees par la collectivite et adoptées
selon la méme procédure que celle suivie pour le réglement initial.

Article 47 — Exécution du Réglement
Le President de la Communauté d’Aggloméeration, les Maires des Communes membres et le

Délégataire sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent
réglement.
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REGLEMENT DU SERVICE DEPARTEMENTAL
D'ASSAINISSEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Conseil général des Hauts-de-Seine

CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. Objet du réglement

L'objet du présent réglement, fondé sur le Code Général des Collectivités
Temitoriales, le Code de |la Santé Publique et le Code de I'Environnement, est de
définir les conditions et modalités auxguelles sont soumis les déversements
d'effluents dans le réseau départemental d'assainissement des Hauts-de-Seine afin
que soient assurdées la sécurité, Ihygigéne publigue et la protection de
l'environnemeant.

Ce réseau a pour vocation premiére la collecte des eaux usées et pluviales des
réseauy d'assainissement communaux et leur acheminement vers les ouvrages du
Syndicat interdépartemental pour I'assainissement de 'agglomération parisienne
(S1AAP) qui assure le transport final et le traitement avant rejet au milieu naturel.

L'autorisation de deversement dans le réseau départemental d’assainissement est
donc limitée aux immeubles ou batiments qui ne peuvent étre raccordés aux réseaux
communaux dans des conditions technigues et économiques acceptables.

ARTICLE 2. Organisation du service public d'assainissement départemental

Le Département des Hauts-de-Seine est maitre d'ouvrage du réseau départemental
d'assainissement et responsable du service public d'assainissement départemental.
Dans la suite du document, il est appelé « le Département ».

La Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) est 'exploitant du
senvice d'assainissement en vertu du traité de délégation de senvice public passé le
30 décembre 1993 entre le Département et la SEVESC. La Société est désignée
dans ce qui suit comme « M'Exploitant ».

A elles deux, ces entités forment le service public d'assainissement départemental
des Hauts-de-Seine, dénommé par la suite « Service d'assainissement
départemental =.

L'usager est défini comme toute personne physique, morale ou assimilée utilisatrice
du réseau départemental d'assainissement, liée ou non par une relation
contractuelle, qu'il fasse usage du réseau public habituellement, occasionnellement
ou accidentellement, de maniére conforme ou non 3 1a destination du réseau.

L'ensemble des maitres d'ouvrages des réseaux d'assainissement (communes,
communautés d'agglomeration, SIAAP), et leurs exploitants éventuesls, sont appelés
« les Collectivités =
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ARTICLE 3. Autres prescriptions

Les prescriptions du présent Réglement ne font pas obstacle au respect de
Fensemble des réglementations en vigueur, notamment le réglement sanitaire
départemental.

ARTICLE 4. L'accés aux installations

L'accés aux installations et ouvrages du réseau départemental d'assainissement est
interdit aux personnes non habilitées par le Service d'assainissement départemental.

ARTICLE 5. Définition des réseaux
Le réseau dépariemental d'assainissement comporte deux types de réseausx :
= Le réseau unitaire

Le réseau unitaire transporte sous conditions définies aux chapitres I1, 11l et IV
du présent réglement, les eaux usées domestiques, les eaux usées non
domestigues et les eaux pluviales.

* Le réseau séparafif

Il est constitué d'un réseau d'e=aux usées gui transporte les saux usées
domestiques et les eaux usées non domestigues sous conditions définies aux
chapitres 1l et 1ll, et d'un réseau d'eaux pluviales qui transporte les eaux
pluviales ainsi que certaines eaux non domestiques assimilables 3 des eaux
claires sous conditions respectivement définies aux chapitres IV et (11

Dans tous les cas, la classification du réseau public (eaux usées, eaux pluviales ou
unitaire) est déterminge par le Service d'assainissement départemental.

Nul ne peut déverser ses eaux dans le réseau public s'il n’a pas obtenu au préalable
Fautorisation du Service d'assainissement departemental.

Cette obligation s'impose a I'Etat, aux collectivités temitoriales et aux groupements
de communes, 3 leurs services publics et concessionnaires ou syndicats, comme
aux personnes privées, morales ou physiques: elle conceme donc également les
branchements destinés & recevoir les eaux pluviales provenant des voiries
{autoroutes, routes nationales, départementales, voies communales._.) et de leurs
annexes.

ARTICLE 6. Définition du branchement

Le bhranchement comprend, depuis la canalisation publique, de I'aval vers 'amont et
sauf dérogation particuliére :

* un dispositif permettant le raccordement au réseau public,

(=]
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+« une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que
prive,

+ un ouvrage dit « regard de branchement » ou « regard de fagade » placé sur
le domaine public, pour le conirdle et I'entretien du branchement, si la
disposition du branchement le permet. Ce regard doit étre visible et
accessible.

En vertu de Farticle L.1331-2 du code de la santé publique, la parie des
branchements située sous la voie publigue, jusque =t v compris le regard le plus
proche des limites du domaine public, est incorporée, dés son achévement au
réseau public et devient propriété du Département.

La partie des branchements située sous domaing privé ne fait pas partie du réseau
public.

ARTICLE 7. Modalités générales d'établissement du branchement

Au vu de la demande présentée par le proprigtaire de la construction a raccorder,
'Exploitant détermine en accord avec celui-ci les condiions technigues
d'établissement du branchement conformément aux prescriptions incluses au
Recueil des Ouvrages Types, disponible auprés de I'Exploitant.

Cette demande est accompagnés du plan de masse de la construction sur lequel
seront indiqués trés nettement le tracé souhaité pour le branchement ainsi que le
diamétre et une coupe cotée des installations et dispositifs le composant, de la
facade jusgu'au collecteur. Le plan d'amenagement des installafions sanitaires
intérieures {coupe générale de tous les niveaux a I'échelle au meins égale 3 1/100)
est compris en annexe de la demande.

Aprés instruction présentée par I'Exploitant et sur sa proposition, le Département
fixera le nombre de branchements 3 installer par immeuble 3 raccorder.

Si pour des raisons de convenance personnelle, le proprigtaire de la construction 3
raccorder demande des modifications aux dispositions amétées par le Service
d'assainissement départemental, celui-cl peut lui donner satisfaction, sous résenve
que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d'exploitation et
d'entretien du branchement.

Parmi les dispositifs permettant le raccordement a 'égout public, on distingue :

« |3 culotte de branchement,
= le piquage par un raccord 3 plaguette ou 3 taguets,
« |e piquage sur regard de visite existant.

Le choix entre les différents types d'ouvrages dépendra des conditions technigues
locales particuligres telles gue le diamétre du collecteur, la nature du matériau le
composant.

PLU Approuvé 76



PLU de Bourg-lo-Reine ANNEXE : Notice explicative

ARTICLE 8. Admission des eaux

De maniére générale, nul ne peut déverser ses eaux dans le réseau public sl ma
pas cbtenu au préalable 'autorisation de FExploitant.

En particulier, il est interdit de déverser dans les réseaux séparatifs ou unitaires des
corps de matiéres solides, liguides ou gazeuses, susceptibles par leur nature de
nuire au bon fonctiocnnement du systéme de collecte, des systémes de traitement, 3
la conservation des ouvrages, 3 la dévolution finale des houes produites ou de
mettre en danger le personnel chargé de son entretien ; sont notamment interdits les
rejets suivants :

gaz inflammakbles ou toxiques,
produits susceptibles de déegager, directement ou indirectement aprés
mélange avec dautres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou
inflammables,

s produits susceptibles, seuls ou au contact d'autres effluents, de

dégrader les performances des procédés d'épuration,

substances radioaciives,

hydrocarbures et leurs dérivés, halogénés entre autres,

huiles de tout type,

acides et bases concentrées,

produits encrassants (boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colles,

goudrons, graisses, peinfures, etc),

ordures ménagéres, méme aprés broyage,

déchets industriels solides, méme aprés broyage,

substances suscepiibles de colorer anomalement les  eaux

acheminées,

= paux usées industrielles ne répondant pas aux conditions générales
d’admissihilité prescrites au chapitre 111,

= déjections solides ou liquides d'origine animale.

Le déversement des eaux claires, définies a 'article 22, est interdit dans les réseaux
d'eaux usées et les réseaux unitaires.

Le Département ou I'Exploitant peuvent &tre amenés 3 effectuer, chez tout usager du
senvice, tout prélévement de contréle qu'il estimerait utile pour le bon fonctionnement
du réseau.

Si les rejets ne sont pas conformes aux critéres définis dans le présent réglement,
les frais de contrile et d'analyse occasionnés seront & la charge de l'usager

ARTICLE 9. Les engagements de I'Exploitant

En collectant les eaux usées, l'exploitant s’engage & meftre en ceuvre un senvice de
qualité. Les prestations qui sont garanties sont les suivantes :

- un accueil téléphonigue : au 01.41.38.56.00 du lundi sau vendredi de 8h30
a 18h00 pour répondre 3 toutes guestions relatives au fonctionnement du
service d'assainissement départemental,

4
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- une assistance technigue pour répondre aux urgences au 01.30.78.21.00,
en dehors des horaires o’ accueil téléphonique, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7,

- une réponse écrite aux courriers dans les 15 jours ouvrés suivant leur
réception par 'Exploitant,

- |e respect des horaires de rendez-vous pour toute demande nécessitant
une intervention & domicile avec une plage horaire de 3 heures maximum
garantie, sauf en cas de situation d'urgence généralisée du senvice,

- une étude et une réalisation rapide pour linstallation d'un nouveau
branchement d'assainissement avec :

o envol du devis sous 4 semaines aprés réception de la demande
conforme aux prescriptions de l'article 7 ci-dessus (ou aprés rendez-
vous sur site d'études des lieuy si nécessaire — délai susceptible
d'étre adapté suivant les contraintes de consultation des
concessionnaires voisins concemés par la réglementation sur
'occupation du sous-sol),

o réalisation de travaux dans les 2 mois aprés acceptation et
réglement du devis et obtention des autorisations administratives.

Si les délais ne sont pas respectés, lexploitant vous offre I'éguivalent de la part
départementale de la redevance d'assainissement due pour 40 000 litres d’eau.

Ces garanties sont susceptibles d'éveluer pour mieux répondre aux attentes des
Lsagers.

CHAPITRE Il : LES EAUX USEES DOMESTIQUES

ARTICLE 10. Définition

Les eaux usées domestigues comprennent les eaux usées ménagéres (lessives,
cuisines, salles de hain) ef les eaux vannes (urines et mafiéres fécales).

Les rejets des immeubles d'activité tertiaire, ainsi gue des établissements et senvices
residentiels, peuvent &tre considérés par le Service d'assainissement départemental
comme domesfiques lorsque leurs caractéristigues sont similaires a celles des eaux
usées domestiques.

ARTICLE 11. Obligation de raccordement

Comme le prescrit larticle L 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les
immeubles gui ont accés aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et &tablis sous la voie publique, soit directement, soit par lintermédiairs
de voies privées ou de senvitudes de passage, doivent obligatoirement éire
raccordés a ce réseau dans un délai de deux ans 3 compter de la date de |a mise en
service de 'égout.

LA

PLU Approuvé 78



PLU de Bourg-lo-Reine ANNEXE : Notice explicative

Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de larticle L 1331-8 du Code
de la Santé Publique, tant gue le proprigtaire ne s'est pas conformé 3 cette
obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente a la
redevance d'assainissement qu'il aurait payee si son immeuble avait £té raccordé au
réseall majorée dans une proportion de 100 %.

Le Service d'assainissement départemental pourra, aprés mise en demeure,
procéder doffice et 3 la charge du proprigtaire 3 I'ensemble des travaux de
raccerdement conformement & I'article L.1331-6 du Code de la Santé Publique.

Il peut étre décidé par le Département gu'entre la mise en service de ['égout et le
raccordement de Ffimmeuble, le Service d'assainissement départemental percevra
auprés des proprigtaires des immeubles raccordables une somme équivalente a la
redevance d'assainissement en application de l'article L 2224-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Un immeuble situé en contrebas d'un collecteur public qui le dessert doit étre
considéré comme raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées nécessaire
est |a charge du proprigtaire de limmeuble.

ARTICLE 12. Demande de raccordement

Tout projet de raccordement au réseau d'assainissement départemental doit faire
Fobjet d'une demande adressée 3 I'Exploitant. Cette demande doit étre complétée
par le propriétaire ou son mandataire.

L'autorisation d'un raccordement est formalisée par la délivrance d'une convention
ordinaire de déversement, &tablie en trois exemplaires. Un exemplaire est desting a
I'Exploitant, I'autre remis & I'usager et le troisigéme au Département.

Cette autorisation est conditionnée au paiement de la participation pour
raccordement & 'égout, définie A l'article 21 du présent Réglement et fixée par amrété
départemental, dont le taux est voté par I'Assemblée départementale. Elle sera
réclamée au propriétaire ou & son mandataire 3 achévement des travaux de
raccordement.

La validité de cette convention est également subordonnée 3 la production d'une
attestation de conformité des installations intérieures délivrée par I'Exploitant ou un
organisme agréé conformément aux dispositions de [larticle 42 du présent
Réglement.

De méme, tous travaux nécessitant une demande de permis de construire, méme
sans création de branchement neuf, doivent &tre signalés a I'Exploitant afin que la
conformité des installations intéricures soit attestée.

En cas de non-conformité des installations intérieures aux régles d'admission des
eaux dans les réseaux publics, susceptibles d'entrainer un dysfonctionnement de
ces demiers, la convention reste invalide, ce gqui aura pour conséguence la
majoration de la redevance assainissement, conformément aux dispositions de
l'article 11 ci-dessus.
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Si ces non-conformités m'ont pas de conséquences sur le réseau public, mais
entrainent un dysfonctionnement en domaine prive, la convention ordinaire de
déversement est délivrée avec réserves.

ARTICLE 13. Modalités particuliéres de réalisation des branchements

Conformément a Farticle L 1331-2 du Code de la Santé Publique, le Département
exécute ou peut faire exécuter d'office les branchements de tous les immeubles
riverains pour la partie comprise sous le domaine public jusgue et ¥y compris le
regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d'un
nouveau réseau public d'eaux usées ou de lincorporation d'un réseau public pluvial
a un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'ongine domestique.

Le Département peut se faire rembourser auprés des proprigtaires de tout ou partie
des dépenses entrainées par les travaux d'établissement de la partie publique du
branchement, dans des conditions définies par I'assemblée délibérante. La partie
des branchements réalisée doffice est incorporés au réseau public, proprieté du
Département.

Pour les immeubles &difiés postérieurement a la mise en service de égout, la pariie
du branchement située sous le domaine public, jusque et v compns le regard le plus
proche des limites du domaine public, est réalisée 3 la demande du propriétaire par
le Service d'assainissement départemental.

ARTICLE 14. Caractéristiques techniques des branchements des saux usées
domestiques

Les branchements seront realisés selon les prescriptions des réglements en vigueur.

Le branchement des immeubles dans les parties comprises entre 'égout public et 1a
limite du domaine privé est constitué par une canalisation de diamétre intérieur au
moins égal & 150 mm.

Chague branchement doit au moins comprendre :

= des canalisaficns normalisées selon la nature des matériaux les constituant,
capables de résister 3 la pression correspondant & la dénivellation mesurée
depuis l2 niveau de la voie publigue vers laguelle se fait 'écoulement, et jugées
par Exploitant compatibles avec les conditions dexploitation, d'eniretien et de
contrdle du branchement,

= un dispositif, permetiant le raccordement 3 'égout sous un angle de 60° au plus,
pour ne pas perturber I'écoulement sur conduite non visitable,

= un raccordement perpendiculaire & 'axe du réseau dans le collecteur visitable,
situé 4 la partie basse de celui-ci, soit dans la cunette dans les collecteurs a
banquettes,

+ un dispositif de visite et de désobstruction constitué par un regard de visite placé
en limite du domaine public. Si la disposition de la voire et de |a propriété privée
ne permet pas, aprés appréciation de I'Exploitant, la création d'un regard de
visite, alors Mexistence d'un té de visite et de désobstruction, disposé dans 'axe
du branchement, pourra étre tolérée.

Les autres régles générales d'établissement des branchements sont précisées 3
['article 7.
.
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ARTICLE 15. Nombre de branchements par immeuble

Tout immeuble bati ayant un accés direct ou indirect sur le domaine public ne peut
&tre pourvu que d'un seul branchement particulier par type de réseau.

Des dérogations peuvent étre accordées, qui sont laissées a 'appréciation technique
du Service d'assainissement départemental.

ARTICLE 16. Paiement des frais d’établissement des branchements

Tout proprigtaire doit demander 3 I'Exploitant de réaliser le branchement de son
immeuble édifié postérieurement 3 la réalisation de 'égout public.

Les fravaux sont réalisés aprés réglement préalable du devis des branchements. Le
devis est établi sur 1a base du bordereau de prix annexé au fraité de delégation.

ARTICLE 17. Régime des extensions réalisées sur l'initiative des particuliers

Aprés accord du Département, 'Exploitant pourra &tre chargé de réaliser les travaux
d'extension, dans 'hypothése ol les usagers hénéficiaires s'engagent a Iui verser
lintégralité des frais engages a 'achévement des travau.

Dans le cas ol les engagements de remboursement des dépenses sont faits
conjointerment par plusieurs riverains, I'Exploitant détermine la répartition des
dépenses entre ces riverains en se conformant a laccord spécial intervenu entre
Elx.

A défaut d'accord spécial la participation totale des riverains dans la dépense de
premier etablissement est partagée entre eux proportionnellement aux distances qui
separent I'origine de leurs branchements de l'origine de 'extension.

Pendant l2s cing premigres années suivant la mise en service d'une extension ainsi
réalisée, un nouvel usager ne pourra &tre branche sur 'extension gue moyennant le
versement d'une somme égale & celle qu'll aurait payée lors de I'établissement de la
canalisation, diminuée de 1/5 par année de service de cette canalisation. Cetie
somme sera partagée entre les usagers déja branchés, proportionnellement a leur
paricipation ou & celle de leur prédécesseur.

L'Exploitant n'est tenu d'exécuter les fravaux gue dans la mesure ol le réseau
d'assainissement pemet Févacuation et 'épuration des eaux provenant des
nouveaux immeubles 3 dessenvir.

L'extension doit &tre achevée et mise en senvice dans le délai maximal de deux mois
a dater de lacceptation du projet, 3 condition que les autorisations nécessaires aient
&té délivrées en temps utile.

Les ouvrages et canalisations établis en vertu du présent article sont incorporés au
systéme de collecte départemental d'assainissement.
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ARTICLE 18. Surveillance, entretien, réparations, et renouvellement de la partie
publique des branchements

La surveillance, I'entretien, les réparations, la déscbstruction et le renouvellement de
tout ou partie de la partie publique des branchements sont 4 la charge du Service
d'assainissement départemental.

Dans le cas ol il est reconnu que les dommages, ¥ COMPris ceux causés auy tiers,
sont dus & la négligence, 3 limprudence ou la malveillance d'un usager, les
interventions de I'Exploitant pour entretien ou réparations sont & la charge du
responsable de ces dégits.

L'Exploitant est en droit d'exécuter d'office aprés information préalable de l'usager
sauf en cas d'urgence, et aux frais de l'usager s'il a lieu, tous fravaux dont il serait
amené & constater la nécessité, sans préjudice des sanctions prévues a l'article 62
du présent réglement.

Les branchements existants non conformes au présent réglement peuvent étre
modifiés par le Service d'assainissement départemental aux frais des propriétaires a
l'occasion d'un fravail 3 exécuter sur le branchement tels que déplacement de
canalisafions, remplacement de tuyaux cassés, réparation de fuites, désobstructions,
etc...

ARTICLE 19. Conditions de suppression ou de modification des branchements

La démolition ou la transformation d'un immeuble doit étre signalée a 'Exploitant. A
défaut les dommages directs ou indirects pouvant résulter d'un branchement
abandonné ou modifié resteront a la charge intégrale du propriétaire.

Si ceftte démoliton ou transformation entraine la suppression du ou des
branchements ou leur modification, les frais corespondants sent mis a la charge de
la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de
construire.

La suppression totale ou la transformation du ou des branchements, résultant de la
démalition ou de la transformation du ou des branchements de l'immeuble, sera
exécutée par I'Exploitant.

ARTICLE 20. Redevance d'assainissement

En application des décrets nB7-045 du 24 octobre 1967, n® 2000-237 du 13 mars
2000, n2007-1339 du 11 septembre 2007 et des textes d'application, 'usager
domestiqgue raccordé & un réseau public d'évacuation des eaux usées est soumis au
paiement de la redevance d'assainissement.

PLU Approuvé 82



PLU de Bourg-lo-Reine ANNEXE : Notice explicative

La redevance d'assainissement est pergue chaque année par les distributeurs d'eau
pour le compte des collectivités responsables de 'assainissement. Cette redevance
est assise sur le nombre de métres cubes d'eau facturée. Son faux est fixé, chacun
pour la part gui le conceme, par :

s e Conseil municipal de la commune ou le Conseil communautaire,
= [l'Assemblés départementale,
» le Conseil d'administration du SIAAP.

Son évolution est fixée soit par ces assemblées, soit par application d'une formule
d'actualisation prévue le cas échéant dans les contrats de délégation de senice
public d’assainissement.

La redevance est destinée & financer le fonctionnement et les investissements du
réseau public d'assainissement et des ouvrages de traitement.

La redevance est percue dés que l'usager est raccordable et recouvrée dans les
mémes conditions gque les scmmes afférentes 3 la consommation d'eau.

Tout usager alimenté par le réseau de distribution deau potable est présumé
raccordé au réseau d'assainissement sauf, le cas échéant, lorsgu'une activité non
domestique est déclarée au Service d'assainissement départemental.

Lorsque 'usager s'alimente totalement ou pariellement en eau 3 une source autre
guun service public de distribution, le nombre de métres cubes deau qui sert de
hase a la redevance comespondante est déterming en fonction des caractéristiques
des installations de captage ou des autorisations de prélévement.

Toutefois, M'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des
dispositifs de comptage qui seront posés et entretenus a3 ses frais. L'accés aux
appareils de mesure deyra étre permanent aux agents du Sernvice d'assainissement
départemental et le releve devra &tre réalise contradictoirement.

Il est rappelé que toute installation de pompage des eaux souteraines doit étre
pourvue des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés.

ARTICLE 21. Participation financiére des propriétaires d'immeubles neufs

Conformément a l'article L1331-7 du code de |2 santé publique, les proprigtaires des
immeubles édifiés postérieurement & la mise en service des égouts auxquels ces
immeubles doivent &tre raccordés, sont astreints 3@ verser au Dépariement une
participation financiére, dénommée participation pour raccordement a 'égout, pour
tenir compte de I'Bconomie réalisée par eux, en évitant une installation d'évacuation
ou d'épuration individuelle. Le montant de cette participation est calculé a partir de la
SHON'" créée. Le taux est fixé par délibération de I'Assemblée département et
actualisé au 1* janvier de chague année. A titre indicatif, pour 2009, le taux est de
5,66 €/m”.

(' SHON : Surface hors oeuvre nette (voir I'article R112-2 du Code de 'Urbanisme).
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Toutefols, ceux-ci peuvent &tre autorisés A déverser leurs eaux usées non
domestiques au réseau public, dans la mesure ol ces déversements sont
compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux usées non
domestiques définies & larticle 26, et en conformité avec 'aricle L1331-10 du Code
de la Santé Publigue.

Les conditions d'admissibilitd sont précisées dans lamété d'autorisation de
déversement et le cas échéant dans une convention spéciale de déversement.

Dans le cas d'activités produisant provisoirement des eaux d'exhaure, s'il n'existe
pas de solufion alternative, une convention temporaire de rejet pour ces eaux doit
étre co-signée par le demandeur et les collectivités concemées, sous réserve d'une
autorisation dérogatoire délivrée dans les conditions précisées & laricle 22 ci-
dessus.

ARTICLE 24. L'arrété d'autorisation de déversement

L'établissement est aulorisé a déverser ses effluents dés réception de lamréte
départemental.

Ce document précise les conditions d'admission des eaux usees non domestigues
au réseau public départemental.

L'absence d'arrété ainsi que son non respect peuvent donner lieu 3 des amendes en
vertu de Faricle L1337-2 du Code de la Santé Publique, et & I'application d'autres
sanctions ou mesures de sauvegarde telles que prévues aux articles 62, 63 et 64 du
présent réglement.

ARTICLE 25. La convention spéciale de déversement (C.5.D.)

Ce document conceme les établissements qui, de par la nature de leurs effluents,
nécessitent une entente complémentaire entre les parties (collectivités concemées et
responsable de ['établissement) pour définir cerfaines condifions particuliéres du
rejet.

La convention spéciale de déversement fixe les modalités complémentaires que les
parties s'engagent 3 respecter pour 1a mise en ceuvre de lamété d'autorisation de
déversement.

ARTICLE 26. Conditions générales d'admissibilite des eaux wusées non
domestiques

Les effluents non domestiques doivent :

= étre neutralisés 3 un pH supérieur ou égal 3 5.5 et inférieur ou égal 3 8,5
(9,5 en cas de neutralisation alcaline);

= Atre ramenés 3 une température inférieure ou au plus égale a 30°C ;
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Toutefois, ceux-ci peuvent étre autorisés a déverser leurs eaux usées non
domestigues au réseau public, dans la mesure ol ces déversements sont
compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux usées non
domestiques définies a larticle 26, et en conformité avec 'article L1331-10 du Code
de la Santé Publigue.

Les conditions d'admissibiliié sont précisées dans lamété d'autorisation de
déversement et l2 cas échéant dans une convention spéciale de déversement.

Dans le cas dactivités produisant provisoirement des eaux d'exhaure, sl nexiste
pas de solution alternative, une convention temporaire de rejet pour ces eaux doit
étre co-signée par le demandeur et les collectivités concemeées, sous résemnve dune
autorisation derogatoire délivrée dans les conditions précisées a laricle 22 ci-
dessus.

ARTICLE 24. L'arrété d'autorisation de déversement

L'établissement est autorisé a déverser ses effluents dés réception de I'améte
départermental.

Ce document précise les conditions d'admission des eaux usées non domestiques
au réseau public départemental.

L'absence d'amété ainsi gue son non respect peuvent donner lieu 8 des amendes en
vertu de lMaricle L1337-2 du Code de la Santé Publique, et & lapplication d’autres
sanctions ou mesures de sauvegarde telles que prévues aux aricles 62, 63 et 64 du
présent réglement.

ARTICLE 25. La convention spéciale de déversement {C.5.0.)

Ce document conceme les &tablissements qui, de par la nature de leurs effluents,
necessitent une entente complémentaire entre les parties (collectivités concemées et
responsable de I'établissement) pour définir certaines conditions particuliéres du
rejet.

La convention spéciale de déversement fixe les modalités complémentaires que les
parties s'engagent & respecter pour la mise en oeuvre de l'amété d'autorisation de
déversement.

ARTICLE 26. Conditions générales d‘admissibilite des eaux wusées non
domestiques

Les effluents non domestigues doivent :

= &ire neutralisés a un pH supérieur ou égal 3 5,5 et inférieur ou égal 3 8,5
(9.5 en cas de neutralisation alcaling);

= &fre ramenés 3 une température inférieure ou au plus égale & 30°C ;
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« ne pas contenir de composes cycligues hydroxylés, ni de leurs dérivés
halogénés

« &fre déharrassés des matiéres flottantes, déposables ou précipitables
susceptibles, directement ou indirectement aprés mélange avec d'autres
effluents, d'entraver le hon fonctionnement des ouvrages, de nuire au
fonctionnement ou a la dévolution finale des boues des ouvrages de
traitement (notamment les graisses) ou de développer des gaz nuisibles ou
incommaodant les intervenants dans le réseau ;

» respecter les concentrations maximales indiquées ci-dessous -

DENOMINATION EXPRESSION CONCENTRATION
DU RESULTAT MAXIMALE
MATIERES EN SUSPENSION (MES) 500 mgf
DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE 2000 mg
(DCO)
DEMANDE BIOCHIMIQUE EN 800 mgh

OXYGENE A 5 JOURS (DBOS)

RAPPORT DCO/DBOS 2.5
AZOTE N 150 mg
PHOSPHORE P 50 magfl

- ne pas renfermer de substances capables d'entrainer

« |3 destruction de Ia vie bactérienne des stations d'épuration

» |3 destruction de la vie aquatigue sous toutes ses formes & l'aval des
points de déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours
d'eau ou canaux.

13
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ARTICLE 27. Valeurs limites des substances nocives ou indesirables dans les
eaux usees non domestiques

La concentration maximale en substances nocives des eauy usées non
domestiques, au moment de leur rejet dans les égouts publics, sera précisée dans
l'arété d'autorisation de déversement et éventusllement dans la convention spéciale
de déversement.

Pour déterminer ces valeurs, il sera tenu compte des flux polluants générés ainsi que
des capacités du réseau d'assainissement & I'aval du branchement. Les valeurs
maximales sont les suivantes :

DENOMINATION Expression du COMCENTRATION
résultat MAXIMALE en mag/l

FER + ALUMINIUM et composés Fe + Al 5
CADMIUM et composés Cd 0.2
SULFATE S50, 2000
CHROME HEXAVALENT et composé | Cr 0.1
CHROME TOTAL et composés Cr 0.5
CUIVRE et composés Cu 0.5
ZINC et composés Zn 2
MERCURE Hg 0.05
MICKEL et composés Ni 0.5
ARGENT et composés Ag 0.5
PLOMB et composés Pb 0.5
ARSENIC As 0.05
FLUORURE F 15
CYANURES AISEMENT LIBERABLES | CN- 0.1
ETAIN an 2
MANGAMNESE Mn 1
INDICE PHENOL 0.3
Composés organigues du chlore et du 5
brome (ACX)
Hydrocarbures totaux 10
Détergents anioniques 30
PCB n°28, 52 101, 118, 138, 153, 180 0, 0004
OHW [
HAP (fluoranthéne, benzo(a)pyréne, 0,001
benzo(ghijpyréne,
benzolk)fluoranthéne, indéno(1, 2, 3-
cdipyréne, benzolb)fluoranthéne)

Cette liste n'est pas limitative et sera ajustée en fonction de la composition des
effluents.

Ces concentrations maximales peuvent évoluer en fonction de la réglementation en
vigueur.

En aucun cas la somme des neuf métaux (fer, aluminium, chrome, cadmium, cuivre,
zinc, nickel, plomb, &étain) ne doit dépasser 15 ma/l.
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ARTICLE 28. Autres prescriptions

Les déversements des eAtablissements soumis 3 la [éqgislation relative aux
installations classées pour la protection de Penvironnement doivent respecter les
normes fixées soit par amrété(s) typel(s) pour les établissements comporiant des
installations relevant du régime de la déclaration, soit par amété préfectoral pour les
établissements comportant des installations soumises a autorisation.

En fonction des caractéristiqgues des effluents, l'amété d'autorisation de déversement
et le cas échéant la convention spéciale de déversement peuvent &dicter des normes
plus strictes que ammété préfectoral (pour les installations relevant du régime de
Fautorisation) ou l'arrété type (pour les installations relevant du régime de la
déclaration). Dans ce cas les établissements doivent se conformer aux nomes les
plus strictes.

ARTICLE 29. Caractéristiques techniques des branchements non domestiques

Les établissements consommateurs d'eau 3 des fins autres que domestiques
doivent, 3 la demande du Service d'assainissement départemental, étre pourvus d'au
moins deux branchements distincts :

= un branchement eaux usées domestiques
= un branchement eaux usées non domestigues-

Chacun de ces branchements doit &tre pourvu d'un regard, jugé par I'Exploitant
compatible avec la réalisation des prélévements et mesures, placé a la limite de la
propriété, de préférence sur le domaine public, pour étre facilement accessible aux
agents d'exploitation du service, 3 toute heure. Si les réseaux peuvent éftre
interconnectés, un dispositif similaire doit étre préve pour le branchement d'eaux
usées domestiques.

Il peut &tre exigé qu'un dispositif d'obturation, permettant de séparer le réseau public
de I'etablissement industriel, commercial ou artisanal, soit place sur le branchement
des eaux usées non domestigues. Ce dispositif doit &tre accessible 3 tout moment
aux agents du Service d'assainissement départemental.

Les rejets d'eaux usées domestigues des établissements industriels, commerciaux
ou artisanaux sont soumis aux régles établies au Chapitre |1

ARTICLE 30. Prélévement et controle des eaux usées non domestiques

L'arrété d'autorisation de déversement délivré par le Département pour le rejet
d'eaux non domestigues peut obliger l'usager 4 organiser lautocontrble de ses
déversements. Le bon fonctionnement des dispositifs d'autosurveillance peut étre
contrélé a tout moment par 'Exploitant.
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Indépendamment des contréles mis 3 la charge de lindustriel aux termes de Famété
d'autorisation de déversement et le cas échéant, de la convention spéciale de
déversement, des prélévements et contriles peuvent également éire effectués a tout
moment par 'Exploitant dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux usées
non domestiques déversées dans le réseau public sont en permanence conformes
aux prescriptions fixées par I'autorisation de déeversement.

Les analyses sont faites par tout laboratoire agréé par le ministére charge de
I'environnement ou accrédité par le Comité frangais d'accréditation (COFRAC).

Les frais d’analyses sont supportés par le proprigtaire de I'établissement concemé si
les résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions
fixées ci-dessus, sans préjudice des sanctions prévues et mesures de sauvegarde
fixées respectivement aux articles 59 et 61 du présent réglement.

En ouire, dans la mesure ol les déchets industriels constituent des rejets
formellement interdits dans le réseau départemental {arficle 8), les bordersaux de
suivi des déchets industriels issus des dispositifs de prétraitement et de dépollution,
doivent pouvoir éfre présentés sur foute reguéte des agents du semvice
d'assainissement départemental.

ARTICLE 31. Dispositifs de prétraitement et de dépollution

Afin de respecter les critéres d'admissibilite des effluents dans le réseau public,
certaines eaux usées non domestigues peuvent &tre amenédes 3 subir une
neutralisatiocn ou un prétraitement avant lzur rejet dans les égouts publics.

En particulier :

« [linstallation d'un séparateur & graisse est obligatoire sur les conduites
d'évacuation des eaux anormalement chargées de matiéres flottantes
telles que les eaux grasses de restaurant et de cantines, des boucheries
charcutenes et traiteurs ;

» les établissements disposant d'éplucheuses a legumes doivent prévoir, sur
la conduite d'évacuation correspondante, un séparateur a fécules ;

« afin de ne pas rejeter dans les égouts ou dans les caniveaux des
hydrocarbures en général et tout particuliérement des matiéres volatiles
pouvant former un mélange détonant au contact de Fair, les garages,
stations service et éfablissements commerciaux et industriels de fous
ordres doivent &tre équipés de débourbeurs séparateurs.

Le dimensionnement de ces appareils doit étre calculé conformement a la
réglementation en vigueur, complétée le cas échéant par les instructions techniques
du Senvice d'assainissement départemental. La vérification de leur existence, de leur
dimensicnnement adéquat, et de leur bon entrefien fait partie des contrdles de
conformité visés aux aricles 12 et 42 du présent Réglement.
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ARTICLE 32. Obligation d’entretien des installations de prétraitement

Les installations de prétraitement prévues par les autorsations de déversement
devront étre en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les
usagers doivent pouvoir justifier au Senvice d'assainissement déparemental du bon
état d'enfretien de ces installations (cerificat attestant de l'entretien régulier et
hordereau de suivi d'élimination des déchets).

En particulier, les séparateurs 3 hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les
débourbeurs devront étre vidangés chague fois que nécessaire et au minimum une
fiois par an.

L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations.

Les frais éventuels de désobstruction dus 3 des rejets graisseux, effectués par
I'Exploitant, seront refacturés a I'établissement responsable de ces rejets.

ARTICLE 33. Redevance d'assainissement applicable aux établissements
déversant des eaux usées non domestiques

En application des décrets n®7-945 du 24 octobre 1 967, n° 20004237 du 13 Mars
2000 et nZ007-1339 du 11 septembre 2007, les &tabl issements déversant des eaux
usees non domestigues dans un réseau public d'évacuation des eaux sont soumis
au paiement de la redevance d'assainissement, affectée dun coefficient tenant
compte de la charge polluante du rejet sans préjudice des dispositions de I'article 35
ci-apres.

ARTICLE 34. Participations financiéres pour branchement et raccordement a
I'égout

Elles sont déterminées suivant les modalités établies auyx articles 16 et 21 du présent
réglement.

ARTICLE 35. Participations financiéres spéciales

Si le rejet d'eaux usées non domestiqgues entraine pour le réseau des sujétions
spéciales d'équipement et d'exploitation, Fautorisation de déversement peut étre
subordonnée & des paricipations financigéres aux dépenses dinvestissement
entrainées par la réception de ces eaux, a la charge de Fauteur du déversement, en
application de l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique. Celles-ci sont
définies par 'arrété d'autorisation de déversement et précisées le cas échéant dans
la convention spéciale de déversement.
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CHAPITRE IV : LES EAUX PLUVIALES

ARTICLE 36. Définition
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques.

Les eaux d'amosage et de lavage de voies publiques et privées, de jardins, de cours
d'immeubles sont assimilées a des eaux pluviales.

Dans certains cas, les eaux pluviales et assimilées, en fonction de leur charge
polluante, peuvent étre considérées comme des eaux usées non domestigues.

ARTICLE 37. Séparation des eaux pluviales

Dans |2 cas ol le réseau public est séparatif, la collecte et 'évacuation des eaux
pluviales étant assurées par les réseauy pluviaux, totalement distincts des réseaux
des eaux usées, deux raccordements différents sont nécessaires.

Dans le cas d'un réseau unitaire, un seul raccordement est nécessaire, la réunion
des esaux usées et des eaux pluviales est réalisée dans les conditions définies a
l'article 53.

Dans tous les cas le réseau intérieur des propriétés doit étre concu en mode
separatif. Il est formellement interdit, 2 guelque niveau que ce soit de mélanger les
eaux pluviales et les eaux usées.

ARTICLE 38. Conditions de raccordement

Sur le territoire des Hauts-de-Seine, 1a gestion des eaux pluviales a |a parcelle, sans
raccordement au réseau public doit &tre la premiére solution recherchée.

Toutefois, lorsgue la gestion totale de ces eaux 4 la parcelle n'est pas possible, le
proprietaire peut solliciter 'autorisation de raccorder ses eaux de ruissellemeant au
réseau pluvial 3 la condifion gue ses instaliations soient conformes aux prescriptions
techniques définies par les arficles 40 et 41 du présent réglement.

Dans ce cas, seul Fexcés de ruissellement peut &tre canalisé aprés qu'aient &té
mises en euvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des déhits,
telles que linfiltration, la réutilisation des eaux claires, le stockage, les rejets au
milieu naturel (dans ce demier cas, une autorisation doit &tre accordée dans les
conditions définies par le demier alinéa du présent aricle).

L'excédent deaux de ruissellement mfayant pu étre infiltré est soumis a3 des

limitations de déhit de rejet, afin de limiter, a2 l'aval, les risques d'inondation ou de
déversement d'eaux polluées au milieu naturel.
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Sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine, le débit de fuite, généré a la
parcelle, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal -

- 2Lssfha dans le cas d'un rejet dans un réseau unitaire,

- 10Lfs/ha dans le cas d'un rejet dans un réseau d'eaux pluviales, sauf
dispositions locales parliculigres (notamment en raison dinsuffisance
hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’'un réseau unitaire).

Dans tous les cas, lacceptation du raccordement des eaux pluviales de foute
nouvelle construction sera subordonnée 3 la capacité d'évacuation du réseau
existant. Le propriétaire ou 'aménageur doit justifier, par la production 3 I'Exploitant
de notes de calcul appropriges, le dimensionnement suffisant des installaions de
rétention qu'il installe en amont du raccordement. Ces notes de calcul se référent a
la normalisation existante complétée par les instructions technigues édictées par le
Département.

En cas de rejet direct au milieu naturel, 'autorisation doit &tre accordée par I'auforité
en charge de |a police de 'eau. Dans ce cas une installation de deépollution etfou de
limitation de déhit peut &galement étre demandeée.

ARTICLE 39. Cuvrages de gestion des eaux pluviales a la parcelle

L'existence, le dimensionnement adéquat et le bon entretien des ouvrages de
prétraitement et de rétention d'eaux pluviales & la parcelle sont soumis au contrile
de I'Exploitant.

& l'occasion de 13 réalisation des ouvrages, une visite initiale de contrdle donne lieu a
I'établissement d'un camet d'entretien. Les informations mises a jour dans ce camet
permettent au proprigtaire de justifier auprés de I'Exploitant du bon état d'entretien
des installations.

La convenfion ordinaire de déversement précise notamment les engagements du
propriétaire en la matiére.

La délivrance et la validité de celle-ci sont subordonnées 3 la production d'une
attestation de conformité délivrée a lissue des contrdles initiaux.

Pour les ouvrages existants, un camet d'entretien peut étre &tabli 3 lssus d'une
visite de contrdle de I'enfretien.

Le proprietaire des ouvrages ou usager communigue annuellement au Département
une copie du camet d'entretien tenu & jour. En cas de non production de celui-ci et
aprés relance du Département, le service d'assainissement dépariemental peut
réaliser une visite de contrdle aux frais du propriétaire des ouvrages ou usager.

Le service d'assainissement peut pérodiguement contrdler entretien et l2 hon
fonctionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales a la parcelle.

Pour cela, le proprigtaire des ouvrages ou usager doit en permetire l'acoés en
permansence aux agents du service d'assainissement dépariemental.
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ARTICLE 40. Prescriptions générales pour les branchements d'eaux pluviales

Les articles 12 et 13 relatifs aux branchements des eaux usées domesfiques sont
applicables aux branchements d'eaux pluviales.

ARTICLE 41. Prescriptions particuliéres pour les eaux pluviales

41.1 Demande de branchement

La demande adressée a I'Exploitant doit indiquer, en sus des renseignements
définis a larticle 7 :

= une note justifiant des dispositions prises pour gérer les eauyx pluviales a la
parcelle, et Iz cas échéant les débits excédentaires & prendre en compte,

e |e calcul du débit théorigue pour une pluie de période de retour décennale,

= le principe de régulation retenu pour respecter le debit de fuite autorisé
{stockage, infiltration...) et Ia note de calcul comespondante,

s |e diamétre du branchement cormespondant,

= le principe de prétraitement dans l2 cas de voirie, parcs de stationnement
ou aires industrielles.

Il appartiendra au pétitionnaire de se prémunir, par les disposiifs gu'il jugera
appropriés, des conséguences de |'apparition de précipitations de période de retour
supérieure 3 10 ans.

41_2 Caracteristiques techniques

En plus des prescriptions de larticle 38, I'Exploitant peut orienter 'usager vers
I'utilisation de techniques particuliéres de rétention tels que les noues, les puisards
ou les bassins de rétention, et de prétraitement tels que la phytorémédiation, les
dessableurs ou déshuileurs, notamment & 'exutoire des parcs de stationnement ou
de certaines aires indusinelles.

L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors 3 la
charge de 'usager.

41.3 Limitation de I3 pollution des eaux pluviales

Par ailleurs, dans le cadre de la réduction des pollufions des milieux
aquatiques par les substances dangereuses, et afin de respecter les objectifs établis
a larticle L 212-1 du code de I'environnement, il est nécessaire de limiter & la source
Ia dispersion de ces substances.

En particulier, 'emplol de pesticides sur toute surface générant des ruissellements
d'eaux pluviales doit &tre réduit aux seuls usages inevitables.
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41 .4 Autres prescriptions

Le déversement des eaux pluviales par systéme de gargouilles, harbacanes ou
autres sur la voie publigue est interdit dés lors qu'il existe une canalisation d'eaux
pluviales accessible.

Sans préjudice des dispositions édictées par les réglementations locales, le
déversement sur la voie publigue est soumis 3 l'autorisation écrite préalable du
Semnvice d'assainissement départemental et des services technigues municipaux.

En cas de non respect de cet aricle le propriétaire des installations prohibées sera
mis en demeure d'effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau
public en tenant compte des dispositions de l'aricle 38.

Le non-respect de ces mesures entraine application du chapitre V1, notamment de
I'article 61.

CHAPITRE V : LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES
ARTICLE 42. Dispositions générales

A l'achévement des travaux liés a la demande de raccordement, les propriétaires
doivent solliciter de [I'Exploitant lobtention de la convention ordinaire de
déversement, qui ne peut étre deélivrée ou validée gu'aprés la production d'une
attestation de conformité des installations intérieures.

Les installations intérieures sont déclarées conformes, notamment si les points
suivants sont respectés :

» les normes d'étanchéité ont été respectées ;

» [les installations de préfraitement requises sont en é&tat de fonctionnement
normal ;

= la séparativité requise ast observés :

» les dispositifs anti-reflux sont en place, conformément aux prescriptions de
l'article 46 du présent réglement ;

» [a rétention nécessaire des eaux pluviales est en place ;
la nature (eaux pluviales ou eaux usées) et le sens d'écoulement des effluents
sont indiqués sur les canalisations intérieures des immeuble ;

» e plan définitif d'aménagement des installations intérieures a &té remis a
I'Exploitant ;

« en application de Famété du 21 aodt 2008 relatif & la récupération des eaux de
pluie et 3 leur usage & lintérieur et 3 lextérieur des batiments, et de I'aficle
R.2224-19-4 du Code général des Collectivités territoriales, le proprigtaire des
equipements de distribution d'eau de pluie a l'intérieur des batiments en a fait la
déclaration au Département ;

» les différentes régles ci-aprés mentionnées sont respectées.

Cette aftestation de conformité est délivrée par 'Exploitant ou un organisme agrée
par le Département.

Son obtention ne dégage pas le proprigtaire de sa responsabilité.
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Toute modification ou addition ultérieure aux installations nécessite une mise a jour
de Mautorisation dans les conditions définies ci-dessus.

Les agents d'exploitation du service sont habilités 3 constater la carence des
installations privatives et donc & invalider une telle convention de déversement
existante.

ARTICLE 43. Raccordement entre domaine public et domaine privé

Les raccordements effectués enfre les canalisations posées sous le domaine public
et celles posées 3 lintérieur des propriétés v compris les jonctions de tuyaux de
descente des eaux pluviales lorsque celles-ci sont acceptées dans le réseau sont a
la charge exclusive des proprigtaires. Les canalisafions et les ouvrages de
raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité.

ARTICLE 44. Suppression des anciennes installations, anciennes fosses,
anciens cabinets d’aisance

Conformément a Marticle L 1331-5 du Code de [a Santé Publique, dés I'établissement
du branchement, les fosses et autres installations de méme nature sont mises hors
d'état de servir ou de créer des nuisances & venir, par les soins et aux frais du
propriétaire.

Les anciens cahinets d'aisance sur lesquels il n'est pas possible d'adapter un siphon,
ou qui sont dépourvus d'une chasse deau suffisante, ou dont la forme pemet
d'infroduire dans les conduites des objets volumineux, doivent étre supprimés et
remplacés par des installations réglementaires.

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses sepligues mis
hors service ou rendus inufiles pour quelgue cause gue ce soit sont vidangés et
curés. |Is sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés 3 une autre utilisation.

De méme, les puisards, ss ne sont pas réutilisés pour linfiltration des eaux
pluviales, doivent étre comblés avec du gravier sablonneux.

En cas de défaillance, I'Exploitant pourra se substituer aux propriétaires agissant
alors aux frais et risques de I'usager, conformément & I'article 1331-6 du Code de la
Santé Publique.

ARTICLE 45. Indépendance des réseauy intérieurs d'eau potable et d’eaux
usées

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations
d'eaux usées est interdit. Sont de méme interdits tous les dispositifs susceptibles de
laisser les eaux usées penétrer dans la conduite d’'eau potable, soit par aspiration
due & une dépression accidentelle, soit par refoulement di a8 une surpression créee
dans la canalisation d'évacuation.

[
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ARTICLE 46. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

Conformément aux dispositions du Réglement Sanitaire Deépartemental (article 44),
pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales d'égout public dans les caves, sous-
sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée,
les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de maniére a
résister a la pression comespondant au niveau mentionné ci-dessus. De méme, tout
orifice sur ces canalisations ou sur les appareils reliés a ces canalisations, situé a un
niveau inférieur & celui de la voie vers laguelle se fait Pévacuation, doit étre
normalement obturé par un tampon &tanche résistant 3 ladite pression. Enfin, tout
appareil d'évacuation situe 3 un niveau inférieur a celui de la chaussée dans laguelle
se trouve "égout public doit &tre muni d'un dispositif anti-refoulement contre le reflux
des eaux usées et pluviales.

ARTICLE 47. Pose de siphons

Tous les appareils raccordés doivent &tre munis de siphons empéchant les
émanations provenant de I'égout et 'obstruction des conduites par lntroduction de
corps solides.

lis doivent étre munis d'un dispositif de nettoyage hermétique facilement accessible,
et installés a I'abri du gel.

Tous les siphons doivent étre conformes a la normalisation en vigueur.

Le raccordement de plusieurs appareils 3 un méme siphon est interdit.

ARTICLE 48. Colonne de chutes d’eaux usées

Le diamétre des colonnes de chute des toilettes doit &tre d'au moins 100 mm. Dans
lz cas de chute unigue, les toilettes doivent &tre raccordés sur un collecteur
indépendant de celui desservant les appareils sanitaires. Les chutes de descents
d'eaux ménagéres doivent assurer Mévacuation rapide des eaux usées provenant
des appareils sanitaires.

Au pied de chague colonne de chute, une piéce spéciale de visite, dite
« hemétique », facilement accessible, doit &tre installée. Le diaméftre des ouvertures
de ces piéces doit étre sensiblement égal 3 celui des tuyaux sur lesquels elles sont
ameénageées.

ARTICLE 49, Ventilations

Aux fins d’aérations des conduites, aucun obstacle ne doit s’opposer a la circulation
de I'air entre 'égout public et 'atmosphére extérieure, au fravers des canalisations et
descentes d'eaux usées des immeubles, notamment lorsque le raccordement
nécessite linstallation d’'un poste de relevage.
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Afin de safisfaire & cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent étre
prolongées hors combles par des évents d'une section au moins égale 3 celle de
ladite descente.

Ces ventilations primaires doivent deboucher trente centimétres au moins hors
toiture.

Il est prescrit d'établir une ventilation secondaire, ¢'est-a3-dire un tuyau amenant I'air
necessaire pendant les évacuations et empéchant I'aspiration de la garde d'eau des
siphons.

Les dispositifs dentrée d'air ne peuvent &tre installés que dans des combles ou
espaces inhabités et ventilés ou dans des pigces de semvice munies d'un systéme de
ventilation permanente (toileties, salles deau.. ) a I'exclusion des cuisines.

lis doivent étre facilement accessibles sans démontage d'éléments de constructions
et s'opposer efficacement a toute diffusion, dans les locaux, d'@manations provenant
de [a descente.

ARTICLE 50. Descentes de gouttiéres

Les descentes de gouttiéres qui sont en régle générale fixées a l'extérieur des
hatiments doivent étre complétement indépendantes et ne peuvent sernvir en aucun
cas a 'évacuation des eaux useées.

Les descentes de gouttiéres qui sont situges a lintérieur des immeubles doivent étre
accessibles a tout moment.

Les descentes de gouttigres communes 3 plusieurs immeubles ne sont pas admises.

ARTICLE 51. Conduites enterrées
Elles sont implantées suivant le trajet le plus court vers 'egout de 1a rue.

La pente minimum doit &tre de 0,03 (3 cmim) et le diamétre supérieur ou égal a
150 mm.

& Fintérieur comme & 'extérieur, ces conduites ainsi que leurs joints sont absolument
étanches, de méme que les dispositifs de visite et de curage.

En oufre, ces demiers qui sont obturés en temps normal, doivent &tre en nombre
suffisant et d'un accés facile, afin de permetire le netioyage de toutes les parties de
la canalisation.

PLU Approuvé 97



PLU de Bourg-lo-Reine ANNEXE : Notice explicative

ARTICLE 52. Broyeurs d'évier ou de matiéres fecales

L'évacuation par les égouts des ordures ménagéres méme aprés broyage préalable
est interdite.

La mise en place de cabinets d'aisance subordonnés 3 la technique du broyage est
soumise aux dispositions de I'article 47 du Réglement Sanitaire Dépariemental.

Ce type dinstallation est interdit dans tout immeuble neuf. Dans le cas d'une
habitation existante ol il serait toleré, le raccordement public est soumis 2
l'autorisation de 'Exploitant.

ARTICLE 53. Cas particulier d'un systéme unitaire

Dans le cas d'un réseau public, dont le systéme est unitaire, la réunion des eaux
usées et de tout ou parie des eaux pluviales est réalisée en dehors de la
construction & desservir dans le regard dit « regard de branchement =, pour
permetire tout contrdle de 'Exploitant.

ARTICLE 54. Entretien, nettoyage, réparation et renouvellement des
installations intéricures

Le proprigtaire locataire ou occupant doit veiller au bon état dentretien et au
netioyage régulier de I'ensemble des installations intérieures. Conformement &
Farticle L1331-11 du Code de [a Sante Publigue, les agents du sernvice
d'assainissement dépariemental peuvent accéder 3 tout moment aux installations
privees pour procéder au contrdle du maintien du bon fonctionnement des
installations intérieures. Il doit ainsi faciliter I'accés, vers ces installations, au
personnel d'exploitation du service charge de procéder a des varifications.

ARTICLE 55. Controle et mise en conformité des installations intéerieures
nouvelles ou existantes

L'Exploitant wérifie a Foccasion de tous fravaux de raccordement au réseau public ou
lors de toute intervention sur un branchement, que les installations intéricures
remplissent bien les conditions réglementaires requises.

L'usager peut aussi solliciter auprés de I'Exploitant la réalisation, a ses frais, de ce
contréle dans le cadre d'une mutation de propriété.

Le contrale fait l'objet d’un diagnostic concemant le branchement et les installations
intérieures. Si ce diagnostic conclut 3 la conformité des ouvrages et installations,
alors une attestation de conformité est délivrée.

Dans le cas ol des défauts sont constatés par le Service d'assainissement
départemental, le propriétaire doit v remédier 3 ses frais.

PLU Approuvé 98



PLU de Bourg-lo-Reine ANNEXE : Notice explicative

Si les defauts observés ne portent atteinte ni 3 la sécurité des usagers ni au bon
fonctionnement du  réseau, une aftestation de non-conformité  sans
dysfonctionnement pourra étre deélivrée. Elle ne garantit pas la conformité des
installations mais précise que des travaux de mise en conformité sont conseillés
mais non imposés.

Si les défauts cbservés sur les ouvrages amenant les eaux usées 3 la pariie
publique du branchement portent atteinte 3 la sécurité des usagers ou au bon
fonctionnement du réseau, le propriéiaire s'expose, jusqu’a ce quil procéde aux
travaux nécessaires, au paiement de la redevance majorée de 100%, conformément
a l'article L1331-8 du Code de la Santé Publique.

& I'achévement des travaux de mise en conformité, 'Exploitant réalisera une contre-
visite payante des installations, préalable 3 I'établissement de I'attestation de
conformité.

L'attestation de conformité a une période de validité de 6 mois & compter de la date
d'envoi au proprietaire. Durant cefte période, la validité est garantie sous réserve
guaucune modification ne soit apporiée aux installations sanitaires intéreures.

A défaut pour le proprietaire de procéder aux travaux nécessaires, le Senvice
d'assainissement départemental pourra, aprés mise en demeure non suivie deffet,
procéder doffice et aux frais de lintéressé aux travaux indispensables au bon
fonctionnement des installations.

CHAPITRE VI INCORPORATION DE RESEAUX AU RESEAU PUBLIC
DEPARTEMENTAL

ARTICLE 56. Exécution des travaux

D'une maniére générale, les dispositions prévues au Recueil des Ouvrages Types
s'appliquent.

ARTICLE 57. Conditions d'incorporation au réseau public départemental
Lorsque les installations susceptibles d'étre incorporées au réseau public
départemental sont réalisées a linitiative d'aménageurs privés, les aménageurs,
au moyen de conventions conclues avec le Département, fransférent & celui-ci la
maitrise d'ouvrage correspondante en lui versant, en temps voulu, les fonds

Nécessaires.

Les projets doivent &tre approuves par le Service d'assainissement départemental.
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ARTICLE 58. Contrile des réseaux

Le Senvice d'assainissement départemental se réserve le droit de contrbler la
conformité d'exécution des réseaux privés ou publics par rapport aux régles de I'art,
ainsi que celle des branchements définis dans le présent réglement.

Dans le cas ol des désordres sont constatés par le Service d'assainissement
départemental, la mise en conformité est effectuée par le proprigtaire ou 'assemblée
des propriétaires représentée par son syndic.

CHAPITRE Vil : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 59. Infractions et poursuites

Les infractions au présent réglement sont constatées soit par les agents du Service
d'assainissement départemental, son mandataire, soit par toute autorité de police
compétente. Elles peuvent donner lieu 3 une mise en demeure ou & des amendes et
éventuellement a des poursuites devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 60. Jugement des litiges

Le Tribunal administratif de Versailles a compétence temitoriale pour connaitre d'un
litige né de application du présent Réglement si ce litige conceme une décision
prise par une autorité administrative et reléve des juridictions administratives.

En revanche, les litiges relatifs aux senvices publics industrigls et commerciaux
relévent de la compétence de la juridiction judiciaire de Manterre.

Préalablement & la saisine du juge, I'usager peut adresser un recours gracieux au
Département.

ARTICLE 61. Mesures de sauveparde

En cas de non-respect des conditions définies dans les amétés d’autorisation de
déversement ou dans les conventions spéciales de déversement passées enfre le
Service d'assainissement départemental et des établissements 3 caractére industriel,
artisanal ou commercial, troublant gravement I'évacuation des eaux usées, le
fonctionnement des ouvrages ou stations de traitement, v compns le traitement et la
destination finale des boues, ou portant atteinte a la sécurité des personnes et des
biens, la réparation des dégats éventuels et du préjudice subi par le Senvice
d'assainissement départemental est mise 3 la charge de l'usager. Le Service
d'assainissement départemental pourra mettre en demeure l'usager, par letire
recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans
un délai inférieur 3 48 heures.

Le Service d'assainissement départemental, aprés mise en demeure non suivie
d'effet, peut obturer d'office les branchements litigisux.

27
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En cas d'urgence, ou lorsque les rejets effectués sont de nature a8 constituer un
danger immeédiat, le branchement par lequel s'effectuent les rejets peut étre obfuré
sur le champ dés constat par un agent du Service d'assainissement départemental.

Les interventions technigues que le Service d'assainissement départemental est
amené A faire en raison des fautes ou des négligences commises par Musager sont
facturées a I'auteur de Ia nuisance.

ARTICLE 62. Agents du Service d'assainissement départemental

Les agents du Service d'assainissement départemental sont chargés de veiller au
respect des prescriptions ci-dessus mentionnées. lls sont habilités a faire tous
constats et prélévements résultant de Mexécution de leur tiche.

CHAPITRE VIl : DISPOSITIONS D'APPLICATION

ARTICLE 63. Entree en vigueur

Le présent Réglement est applicable dans un délal de 3 mois 2 compter de son
approbafion par MAssemblée départementale, tout réglement antérieur &tant abroge
de ce fait.

ARTICLE 64. Modification du réglement

Des modifications au présent réglement peuvent étre décidees par le Déepartement et
adoptées selon la méme procédure que celle suivie pour le réglement initial.

Toutefois, ces modifications doivent étre portées 3 la connaissance des usagers du
service, trois mois avant leur mise en application.

ARTICLE 65. Clauses d'exécution

Monsieur le Président et les agents du Conseill général, les agents du Senvice
d'assainissement déepartemental, les Maires des communes rattachées totalement
ou partiellement au service public départemental dassainissement et le payeur
départemental, en tant que de besoin, sont chargés chacun en ce qui les conceme
de Mexécution du présent Réglement adopté par délibération du Conseil général des
Hauts-de-Seine du 1% décembre 2008.

Le Président du Conseil général

Patrick Devedjian
Date d'accusé de réception par la Préfecture des Hauts-de-Seine : 244 212008
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Arrété DDE/SEU N°2007.554 du 29 octobre 2007 approuvant les enjeux
départementaux au titre de la police de I’eau

i .aﬁ
adirs o Fraterain

Liberté » Egalir i
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

Arrété DDE/SEU n° 2007-554 du 29 octobre 2007 approuvant les enjeux départementaux
au titre de la police de I’eau

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
CHEVALIER DE LA LEGION D’"HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de I'environnement notamment ses articles I 214-1 et suivants et R 214-1 et
suivants ;

Vu la loi n® 2004-1343 du 9 décembre 2004, portant simplification du droit, notamment son
article 50 concernant la police de I’eau et de la péche ;

Vu l'ordonnance n® 2005-805 du 18 juillet 2005, portant simplification, harmonisation et
adaptation des polices de I’eau et des milieux aquatiques, de la péche et de I’'immersion des
déchets ;

Vu 'avis du comité stratégique de la Mission Interdépartementale Interservices de Paris
Proche Couronne du 6 juillet 2006 sur les enjeux de I’eau sur Paris et proche couronne ;

Vu I’avis émis par le Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) lors de la séance du 11 septembre 2007 ;

Considérant qu’il y a lieu, afin de permettre I’exercice du droit d’opposition aux dossiers
soumis a déclaration et non conformes, de définir les enjeux locaux ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine

ARRETE

ARTICLE 1 : Sont approuvés les enjeux départementaux tels que définis dans le document
ci-joint.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur Départemental de
I’Equipement, le Directeur Régional de 1’Industrie et de la Recherche, la Directrice du Service
de la Navigation de la Seine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du
présent arrété qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de I’Etat.

Nanterre,le 2 § g7, 2007
Le Préfet,

Pourfl

Philippe CHAIX
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DROIT D’OPPOSITION APPLICABLE DANS LE CADRE
DE LA NOUVELLE PROCEDURE D’INSTRUCTION
DES DECLARATIONS SOUSCRITES AU TITRE DE

LA LOI SUR L’EAU

DEFINITION DES ENJEUX POUR LE DEPARTEMENT
DES HAUTS-DE-SEINE

Les enjeux de gestion de I’eau sur Paris et la Proche Couronne ont été approuvés par le comité
stratégique de la Mission Interdépartementale Inter services de I’eau de Paris et de la Proche
Couronne du 06 juillet 2006. le présent document décline les enjeux dans le département des
Hauts-de-Seine.

2l

1) Préservation de la ressource pour les usagers, en particulier pour I’alimentation

en eau potable (AEP)

1.1. Protection des captages AEP

Dans le département des Hauts-de-Seine, les captages AEP sont situés a Villeneuve-la-
Garenne, captage dans la nappe du Lutécien et de I’ Albien, a Neuilly-sur-Seine, avec un
captage dans I’ Albien, ainsi qu’a Suresnes avec un prélévement dans la Seine. Parmi tous
ces captages, seuls ceux localisés dans la nappe de I’ Albien sont naturellement protégés
db a leur profondeur. Pour tous les autres, des périmetres de protection ont été mis en
place, mais une surveillance doit étre effectuée, notamment en ce qui concerne le champ
captant de Villeneuve-la-Garenne en partie pollué par du chlorure de vinyle.

1.2. Limitation des pollutions et reconquéte de la qualité chimique des nappes et des eaux
superficielles

11 s’agit principalement d’agir sur les pollutions diffuses touchant les nappes et les eaux
superficielles, Le vecteur principal de ces pollutions qui peuvent étre de type
phytosanitaire d’origine domestique (jardins, espaces verts, routes, voies ferrées) ou
autres substances toxiques, est le ruissellement, fort en milieu anthropique, ce qui
explique I'importance de cet enjeu dans le département.

1.3. Prévention et gestion des risques de pollutions accidentelles, notamment & proximité
des captages pour |’alimentation en eau potable.
11 s”agit de renforcer la prévention des pollutions industrielles accidentelles.

2) Préservation et reconquéte des milieux aquatiques

Préservation et restauration des habitats

Méme dans un milieu anthropique et artificiel comme le territoire des Hauts-de-Seine,
des espaces favorables a la vie aquatique peuvent étre trouvés, développés et reconquis.
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2L,

Sels

3.2,

33

Assainissement

La question de I"assainissement des eaux polluées, y compris d’origine pluviale, est un
des grands défis du fait urbain. Les apports en azote et phosphore dans les milieux
doivent €tre réduits pour préserver les milicux aquatiques de ’asphyxie et la production
d’eau potable. Les apports chimiques doivent également étre réduits, voire éliminés pour
certains.

3) Prévention des inondations

Maitrise du ruissellement

Maitriser le ruissellement c’est maitriser ['imperméabilisation des sols, limiter I’apport en
eaux pluviales mais également mettre en place une politique de gestion des eaux pluviales
ainsi que des prescriptions sur les nouvelles constructions. Cette maitrise du ruissellement
ne peut se faire quen coordination avec les partenaires que sont les collectivités, les
industriels et les aménageurs.

Animation et coordination de la police de 1’eau sur digues et sur berges
Recensement et restauration des digues intéressant la sécurité publique.
Développement d’une culture du risque

Le risque d'inondation par débordement de Seine dans les Hauts-de-Seine est
particuliérement sérieux puisqu'il toucherait 20% de la superficie du département, prés de
300 000 personnes, 16 000 établissements, 2 500 commerces et 32 zones d'activités.
L'évaluation des dommages en cas de crue 1910 est estimée en [le-de-France de 8 4 10
milliards d'euros dont 4 4 5 milliards d'euros pour notre département,

Outre le risque inondation, le département est fortement affecté par le risque mouvements
de terrain lié 4 la présence d’anciennes carriéres et de glissements de terrain, ainsi que par
I’aléa retrait-gonflement des sols argileux.
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Arrété n° 2009-335 préconisant des mesures coordonnées de gestion de I’eau
sur le réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie
en période de sécheresse

&j

Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE

ARRETE N°2009- 3 3 9

préconisant des mesures coordonnées de gestion de I'eau sur le réseau
hydrographique du bassin Seine-Normandie en période de sécheresse
et définissant des seuils sur les riviéres
Oise, Aisne, Marne, Seine, Aube, Yonne, Avre, Epte, Eure, Loing, Essonne
entrainant des mesures coordonnées de limitation provisoire des usages de I'eau et
de surveillance sur ces riviéres et leur nappe d'accompagnement

LE PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
PREFET COORDONNATEUR DU BASSIN SEINE-NORMANDIE

VU le code de I'environnement, et notamment ses articles L 211-3 et L 214-7,
VU le code de la santé publique, et notamment son article R. 1321-9,

VU le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, et notamment son article 4,
VU le décret n°® 2005-636 du 30 mai 2005, et notamment son article 5,

VU Tlarrété n°96-1868 du 20 septembre 1996 approuvant le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie,

CONSIDERANT la nécessité d'une cohérence de la gestion des situations de crise pour les
grandes rivieres du bassin Seine-Normandie rappelée par la circulaire du 15 mars 2005 du
ministére de I'écologie et du développement durable,

CONSIDERANT la circulaire du 05 mai 2006 sur la gestion de la ressource en eau en
période de sécheresse,

CONSIDERANT le plan national de gestion de la rareté en eau,

CONSIDERANT le plan régional d'alimentation en eau potable de [I'agglomération
- parisienne,

CONSIDERANT la nécessaire solidarité entre les usagers de l'eau,

SUR proposition du directeur régional de I'environnement d’lle-de-France, délégué du bassin
Seine Normandie,

29-33, rue Barbet-de-Jouy - 75700 Paris
Téléphone : 01 44 42 63 75 - Télécopie : 01 45 55 47 02
Adresse internet | www.ile-de-fr.

1/16
|||”| || “l”” I l" All, service public : 39 39
993942 '
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ARRETE

Article 1 : Objet de I'arrété

Cet arrété définit les mesures communes de gestion du systéme hydrographique du bassin
Seine-Normandie pour limiter les effets de la sécheresse.

Il comprend :

la mise en place d’'un comité de suivi de la sécheresse sur le bassin de la Seine
(article 2) ;

- la définition de trois groupes de cours d'eau (article 3) ;

la mise en cohérence des mesures applicables aux eaux souterraines avec celles
des eaux de surface (article 4) ;

- la définition des seuils (article 5) ;

- leur établissement pour chaque groupe de cours d'eau (article 6) ;

la définition de mesures de restriction des usages de I'eau (articles 7 et 8) ;

un mécanisme de cohérence des mesures applicables aux départements de Paris et
de la proche couronne avec celles des départements contribuant & leur alimentation

en eau potable (article 9).

Ces mesures concernent la gestion de l'eau, en particulier les prélevements et rejets

effectués dans ces riviéres et dans leur nappe d'accompagnement.
La mise en ceuvre de mesures coordonnées de gestion des étiages sur les riviéres et leur
nappe d'accompagnement s'applique & I'ensemble des groupes de cours d'eau définis a

I'article 3.

Article 2 : Comité de suivi de la sécheresse sur le bassin de la Seine

Il est créé un comité de suivi de la sécheresse pour le bassin de la Seine auprés du préfet
de région d'lle-de-France, coordonnateur du bassin Seine-Normandie. Il est composé des
organismes mentionnés & l'annexe 1. Il est réuni a l'initiative du préfet de région d’'lle de

France.

Article 3 : Définition de trois groupes de cours d'eau

Sont définis en fonction de leurs enjeux les trois groupes de cours d’eau suivants :

Groupe 1 : les cours d'eau ou sections de cours d'eau alimentant la région parisienne
en eau potable :

"~ o laSeine (en aval du barrage-réservoir Seine} ;

la Marne (en aval du barrage-réservoir de la Marne) :

I'Yonne (en aval du barrage-réservoir de Panneciere) ;

I'Aube (en aval du barrage réservoir Aube) ;

I'Aisne (en aval de Soissons) ;

I'Oise (en aval de Sempigny);

000O0OO

Groupe 2 : les cours d’eau ou sections de cours d'eau interrégionaux nécessitant une
gestion coordonnée :

216
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I'Aisne en amont de Soissons ;
I'Oise en amont de Sempigny ;
I'Avre ;

I'Epte ;

I'Eure ;

le Loing ;

I'Essonne.

000000 O

- Groupe 3 : tous les autres cours d'eau.

Pour chacun de ces groupes de cours d'eau sont définies des régles de détermination des
seuils et des mesures de restriction des usages de l'eau.

Article 4 : Mise en cohérence des mesures applicables aux eaux souterraines avec
celles des eaux de surface

Pour assurer une cohérence de gestion, les arrétés cadre départementaux prendront en
compte les eaux souterraines alimentant les cours d'eau de surface :

Si la nappe alimente un ou plusieurs cours d'eau faisant I'objet de mesures de
restrictions, alors les prélévements dans cette nappe feront également Pobjet de
restrictions. A défaut le service de police de I'eau définit un périmétre de part et
d'autre du cours d’eau, & I'intérieur duquel les prélévements dans la nappe seront

limités ;

Pour les bassins versants des cours d'eau de groupe 3 et qui ne bénéficient pas d’un
suivi hydrométrique, si il existe des mesures piézométriques de la nappe alimentant
le cours d'eau, des seuils piézométriques de vigilance, alerte, crise et crise renforcée
pourront étre définis ainsi que les mesures de restriction d'usage associées au

franchissement de ces seuils.

Article 5 : Définition des seulls

Hors adaptation particuliére mentionnée & l'article 6, les seuils sont définis de la fagon
suivante :

Le seuil de vigilance correspond au VCN3 sec de période de refour 2 ans.

Le seuil d'alerte correspond au VCN3 sec de période de retour 5 ans.

Le seuil de crise correspond au VCN3 sec de période de retour 10 ans.

Le seuil de crise renforcée correspond au VCN3 de période de retour 20 ans.

Le VCN3 est le débit moyen minimum sur trois jours consécutifs.

Article 6 : Etablissement des seuils
Pour les cours d'eau des groupes 1 et 2, les valeurs de ces seuils sont précisées dans le
tableau n°1. Elles ont été fixées selon la méthode définie en Annexe 2 du présent arrété.

Toutefois, lorsque les seuils définis par le plan régional d'approvisionnement en eau potable
(PRAEP) et ses éventuelles déclinaisons départementales, sont plus restrictifs que ceux
obtenus par la méthode décrite ci-dessus, ce sont les seuils fixés par le PRAEP qui ont été

retenus.
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Pour les cours deau du groupe 3, les seuils seront déterminés par chaque service

compétent. Il est recommandé d'utiliser la méthode d'élaboration des seuils exposée en
Annexe 2 du présent arrété afin de garantir sur I'ensemble du réseau hydrographique une
cohérence dans le déclenchement du dispositif. Toutefois, la valeur de ces seuils peut étre
adaptée afin tenir compte des particularités locales mais également de respecter un
intervalle de temps entre deux seuils suffisant pour metire en ceuvre les mesures de

restriction.

Tableau 1: Valeurs des seuils pour les riviéres Oise, Aisne, Marne, Seine, Aube, Yonne,
Seine, Avre, Epte, Eure, Essonne et Loing obtenues a partir des chroniques de débits

observés
" seuil de i
Y seuil de seuil | oo il de crise crise Service
riviére station vigilance | d'alerte 4 renforcée | fournisseur
ma/s des données
m3/s m3/s Hi3l6
Sempign DIREN IDF
y Ry 9,4 6,7 56 46
Qise
Creil DIREN IDF
- 32,0 25,0 20,0 17,0
DIREN Champagne
Aisne Givry 3,6 2,5 2,0 1,7 Ardenne
Soissons 18.0 11,0 7,6 6,0 DIREN IDF
Chélons-en- DIREN Champagne
Champagne 12,0 11,0 9,0 8,0 Ardenne
Marne
G a DIREN IDF
R 32,0 23,0 20,0 17,0
) DIREN Champagne
Méry/Seine 7.3 50 4,0 3,5 Ardenne
Pont sur DIREN Champagne
Seine 25,0 20,0 17,0 16,0 Ardenne
int DIREN IDF
Sainte Assise | ga 0 43,0 37,0 32,0
Seine : EeE —
il DIREN IDF
ilertribe 64,0 48,0 41,0 36,0
itz DIREN IDF
Augtar 81,0 60,0 51,0 45,0
Vernon 170,0 131,0 113,0 100,0 DIREN IDF
4/16
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Aube Arcis/Aube 6,3 5,0 4,0 3,5 RIRER Champagne
Ardenne
Yonne Courlon DIREN IDF
23,0 16,0 13,0 11,0
Essonne La Mothe 2,4 1,8 1,6 1,4 DIREN IDF
Loing Episy 53 3,6 3,0 2,6 DIREN IDF
Saint- DIREN Haute
Luperce’ 0,19 0,13 0,11 0,094 Normandie
DIREN Haute
Eure Charpont 29 2,2 1,8 1,6 Mottaridle
Louviers 16,0 13,0 11,4 10,4 L
ormandie
Saint- DIREN Haute
Christophe 0.062 0,054 0,046 0,04 Normandie
P Acon’ 1,0 0,78 0,67 0,59 Dhlxiﬂat'ﬁ?ge
Muzy’ 1,5 1,1 0,91 0,79 D"\JREN Hauta
ormandie
Gournay en DIREN Haute
Bray 0.17 - 0,12 0,084 Normandie
Epte
DIREN Haute
Fourges 54 4,0 3,5 31 Normandie

* pour ces stations, des seuils plus restrictifs -i.e. plus élevés- peuvent étre utilisés localement

Les valeurs statistiques des débits devant étre comparées aux seuils ci-dessus sont les
debits moyens sur frois jours des cours d'eau calculés aux stations hydrométriques
précisées dans le tableau 1. Le franchissement effectif des seuils est constaté dés leur

atteinte.
Les débits moyens sur trois jours sont fournis par les services indiqués dans la derniére

colonne du tableau.

Article 7 : Mise en ceuvre progressive des mesures de sensibilisation, de surveillance
et de limitation des usages de I'eau en fonction du franchissement des seuils

Les mesures de sensibilisation, de surveillance et de limitation des usages de I'eau sont

I'application de l'article R. 1321-9 du code de la santé publique. Elles sont fixées (ou
correspondent par équivalence) a minima selon fes dispositions suivantes :

- seuil de vigilance : les campagnes de sensibilisation et d'appel au comportement
citoyen sont lancées afin de réduire les utilisations de l'eau qui ne sont pas
indispensables. Afin de réduire les risques de pollution, un rappel a la vigilance est
fait auprés des principaux sites produisant des rejets polluants. Une surveillance
accrue des rejets les plus significatifs est mise en place.
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seuil d'alerte : des efforts coordonnés de restriction et d'interdiction des usages non
productifs, correspondant & une réduction d’'au moins 30% des prélévements en eau
de surface et dans les eaux souterraines de la zone définie a Varticle 4 (hors

AEP), doivent étre mis en place ;

seuil de crise : les restrictions sont renforcées, correspondant & une réduction d'au
moins 50% des prélévements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la

zone définie a l'article 4 (hors AEP) ;

seuil de crise renforcée : seuls I'alimentation en eau potable et le respect de la vie
biologique sont assurés, tous les prélévements en eau de surface et dans les eaux
souterraines de la zone définie a l'article 4, les prélévements pour I'alimentation en

eau potable sont restreints au minimum.

Le détail de ces mesures est présenté ci-dessous par type d’'usage. Elles s'appliquent a tous
les groupes de cours d’eau et a tous : particuliers, entreprises, services publics, collectivités.

e Consommations agricoles

Les prélévements agricoles font l'objet de restrictions pour atteindre les objectifs cités ci-
dessus fixés pour chacun des seuils.

Afin d’anticiper la sécheresse, la mise en place de quotas volumétriques en début d'année
doit &tre recherchée. La gestion volumétrique nécessite la connaissance précise des besoins
des agriculteurs et de la disponibilité de [a ressource.

Afin de limiter les débits prélevés instantanément, l'organisation de « tours d’eau » avec des
limitations de débits prélevables est & privilégier.

e Consommations des particuliers et collectivités

Les mesures de restrictions ne sont pas applicables si 'eau provient de réserves d’eau
pluviale ou d'un recyclage.
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[Alerte

| Crise

| Usages

| Crise renforcée

Remplissage des piscines
privés

Interdiction sauf si chantier en cours

Lavage des véhicules

Interdiction sauf dans les stations

professionnelles équipées d'un systéme

de recyclage

Interdiction totale sauf
pour des raisons
sanitaires ou pour les
véhicule prioritaires

Lavage des voies et trottoirs
Nettoyage des terrasses et

Limitation

Interdiction sauf impératifs sanitaires

facades
Arrosage des pelouses et Limitation horaire Limitation horaire Interdiction
espaces verts publics ou
rivés et des terrains de sport
Limitation horaire Interdiction

Arrosage des jardins potagers

Limitation horaire

Alimentation des fontaines

Interdiction pour les fontaines en circuit ouvert

publiques
Remplissage des plans d'eau

Interdiction excepté pour les activités commerciales

¢ Consommations pour des usages industriels et commerciaux

Usages Alerte Crise Crise renforcée
Interdiction horaire Interdiction sauf Interdiction totale sauf
Arosaite des golfs « greens et strict nécessaire pour
départs » les greens
Industries, Limitation de la consommation d'eau au strict nécessaire
commerces hors
ICPE
ICPE Doivent se conformer & leur arrété’

* Gestion des ouvrages hydrauliques et de la navigation fluviale

canaux

passage des écluses
a privilégier sur les

Usage Alerte Crise Crise renforcée
Navigation Regroupement des Réduction des Arrét de la
| fluviale bateaux pour le prélévements effectués | navigation si
nécessaire

pour I'alimentation des
canaux

sur les biefs navigués

Restrictions d’enfoncement

! Larticle 30 de la loi sur I’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit que les préfets puissent
prendre des mesures de restriction sur les installations classées pour la protection de 1’environnement en sus de
celles prévues dans leurs autorisations si cela s’avére nécessaire.
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Information  |La modification de la vidange des barrages |
1

nécessaire du service |réservoirs des Grands Lacs de Seine peut étre
de police de 'eau envisagée
avant manceuvre
ayant une incidence
sur la ligne d'eau ou
le débit du cours
|d'eau

Gestion des
barrages

Pour les cours d’eau de groupe 1, une copie des décisions autorisant les manceuvres
sollicitées pour les ouvrages hydrauliques est adressée au directeur régional de
I'environnement d’lle-de-France, délégué de bassin, en charge du suivi pour le compte du

préfet coordonnateur de bassin.

* Rejets dans le milieu

Rejets Alerte Crise Crise renforcée
Travaux en Précautions maximales pour limiter | Décalés Interdiction
riviéres les risques de perturbation du jusqu'au retour

milieu. d'un débit plus

élevé, sauf

Pour les cours d'eau de groupe 1: | travaux

les travaux nécessitant des d'urgence

rejets non traités dans ces cours | devant étre

d'eau sont soumis & autorisation | autorisés par

préalable et peuvent étre la police de

décalés jusqu'au retour a un Teaw.

débit plus élevé.
Stations Surveillance accrue des rejets, les délestages directs par temps sec sont

d'épuration et | soumis & autorisation préalable et peuvent étre décalés jusqu'au retour

collecteurs d'un débit plus élevé
pluviaux
Vidanges L Soumise a Interdite sauf
piscines autorisation dérogation
publiques
Vidanges des Interdiction sauf pour les usages commerciaux : Interdiction
plans d'eau autorisation nécessaire

Si préjudiciables 2 la qualité de I'eau, peuvent faire I'objet de limitation,
Llndustriels voire de suppression.

Dés que le débit de crise est atteint & Vernon, le SIAAP exploite toutes les capacites de
traitement de la: station de Colombes et renforce, au niveau technique le plus pousse, le

traitement effectué & la station d’Achéres.

Article 8 : Mesures concernant les prises d’eau potable de I'agglomération parisienne

Pour les cours d'eau du groupe 1 :
¢ Dés franchissement du seuil d’'alerte:
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- les travaux d'urgence sur les usines d'eau et les interconnexions de réseau AEP sont
déclarés simultanément pour information & la DRASS d'lle-de-France et pour avis &
la DDASS concernée,

- Tout accident susceptible d'induire une pollution au niveau des prises d'eau potable
(carte en Annexe 3) est signalé immédiatement au préfet de département concerng,
au directeur régional de I'environnement d'lle-de-France, délégué de bassin, ainsi
qu'au préfet de zone de défense concerné.

Dés que deux des trois rivieres (Seine & Alfortville, Marne 4 Gournay, Oise & Creil)
alimentant la zone interconnectée de I'agglomération parisienne atteignent le seuil
d'alerte et au vu de la situation des trois bassins, le préfet coordonnateur de bassin
répartit les volumes d’eau autorisés pour chaque usine de production d'eau potable de la
zone interconnectée.

e Dés franchissement du seuil de crise, les usines de production d'eau potable
interconnectées sur d’autres prises d’'eau ou réseaux réduisent progressivement les
volumes prélevés jusqu'au minimum nécessité par le maintien de leur
fonctionnement.

o Dés franchissement du seuil de crise renforcée :

les usines de production d'eau potable dont l'interconnexion est possible avec un
autre réseau, diminuent leur production au profit de I'interconnexion, sous le contréle
des services chargés de la police de I'eau, sous réserve de I'application des mesures
prévues a larticle 9. Ces usines s'arrétent lorsque le débit du cours d'eau correspond
au débit minimum d'autorisation de prélévement dans ce demier ;

les eaux provenant de sources encore disponibles pour l'alimentation de {a zone
interconnectée sont systématiquement privilégiées. En cas de non conformité des
eaux brutes, elles font I'objet de mélange. Toute dérogation doit &tre sollicitée aupres
de la DDASS concernée.

Article 9 : Mécanisme de cohérence des mesures applicables aux départements de
Paris et de la proche couronne avec celles des départements contribuant a leur

alimentation en eau potable.

¢ Masures relatives a Paris :

Au vu de I'importance relative de la contribution de certains départements a l'alimentation en
eau potable de Paris :

dés lors qu’au moins deux des bassins versants listés dans le tableau 2 dépassent le
seuil d'alerte, les mesures correspondant au-seuil devigilance sont mises en place 4
Paris et une réduction des prélévements sera réalisée par la ville de Paris comme

indiqué dans le tableau 2 ;

dés lors gu'un des bassins versants listés dans le tableau 2 dépasse un seuil de
crise, une réduction des prélévements sera réalisée par la ville de Paris comme
indiqué dans le fableau 2 et le comité de suivi de la sécheresse de Paris se
concertera avec les départements en crise afin de décider de mesures

complémentaires a prendre ;
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dés lors gu'un des bassins versants listés dans le tableau 2 dépasse le seuil de crise
renforcée, le comité sécheresse de Paris se concerte avec les départements en crise
renforcée afin de décider des mesures a prendre.,

Départements \?eﬁ?; : S e
pontriouant® | “ouse |Stationde ( 'Sources | Dés franchissament | Dés
en eau potable | Situent | mesures | concemées |, - du seull dalerte | - -
" de Paris fog.:. - S St ' Rt i
captages
R Restitution & la | Restitution a la riviére
Eure (27) : urces du | riviere de 10% du{de 30% du débit
I S:;igt ACON Breuil débit disponible des | disponible des
(28) i de I'Avre (27) Sources de | captages 'des captages des sources
la Vigne sources de la Vigne | de la Vigne et du
et du Breuil. Breuil.
Sources de ituti
' Ia Joie st de | ooitution £ 42 | Restitution 4 la rividre |
. Bassin - riviere de 10% dul 4™ 300, gy débit
Seine et i EPISY | Chaintreau- | dépit disponible des | 4o ¢ p
Marne (77) : (77) ville captages des | Sisponiole s
du L
u Loing captages des sources
Sources de | sources de lavallée | 4. voyse dy [ oing
Bourron | du Loing ;
' Restitution & la | Restitution a fa rivigre
Bassin St s riviere de 10% du | de 30% du débit
Seine et versant EPISY Villemace: débit disponible des | disponible des
Marne (77) du (77) da Viileron captages des | captages des sources
Lunain sources de la vallée | de la vallée du
du Lunain. Lunain.
Resfitution & la | Restitution & la riviére
o rivisre de 10 % du | de 30 % du débit
Yonne (89) b’ PONT/ o débit disponible des | disponible des
de la VANNE . captages des | captages des sources
et Aube (10) Viisa (89) sources hautes de | hautes de la vallée de
la vallée de Ila|laVanne.
Vanne.

Tableau 2 : Bassins versants ot se situent les captages alimentant le département de Paris
en eau potable et réduction des prélévements appliquée par Eau de Paris en fonction du
seuil franchi

Mesures relatives aux départements de proche couronne alimentés par la nappe du
Champigny :

Considérant lalimentation des départements de proche couronne par la nappe du
Champigny : dés lors que le département de Seine et Marne adopte un arrété de
constatation de situation de crise pour la nappe du Champigny, les prélévements provenant
d'autres sources encore disponibles sont systématiquement privilégiés en proche couronne
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pour l'alimentation en eau potable de la zone interconnectée, et les prélévements dans la
nappe peuvent étre réduits.

Article 10 : Levée des mesures

Les mesures de limitation ou d'interdiction prises au titre du présent arrété sont levées
.progressivement lorsque le débit dépasse durablement les seuils concernés.

Article 11 : Abrogations

Cet arrété annule et remplace les arrétés pris précédemment pour le méme objet.

Article 12 : Exécution

Les préfets des départements de I'Aisne, des Ardennes, de I'Aube, de la Céte d'Or, de
I'Essonne, de I'Eure, de I'Eure et Loir, des Hauts de Seine, du Loiret, de la Marne, de la
Haute-Marne, de la Meuse, de la Niévre, de 'Oise, de I'Orne, de la Seine-et-Marne, de la
Seine-Maritime, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d'Oise, de I'Yonne, des
Yvelines, le préfet de police de Paris, et le préfet, secrétaire général de la préfecture de
Paris, sont chargés de prendre des arrétés conformes a cet arrété cadre et de constater par

arrété le franchissement des seuils.
lls sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'lle-de-France et

des préfectures des départements concernés.

Fait 4 Paris, le 10 FAT 2006

wo T T xPQUR AMPLIATION | LePréfetde la Région d'De-do-Francs,
- Pour le Préfet de la Région d'lle-de-France, - . Prdfetde Puris
" “31 Préfet de Paris,
L' Adjointsel Chef du Bureau du Cabinet Dkt CANEPA

¢ M i N
£ o g BT f Cﬂw]iiﬁ:?!)Pﬂv
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Arrété DDE/SEU N° 2007-467 du 18 septembre 2007 portant répartition des
compétences en matiére de police de I’eau et des milieux aquatiques
et de police de la péche

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

ARRETE DDE/SEU N°© 2007. 467 du 18 septembre 2007 portant répartition des
compétences en matiére
de police de Peau et des milieux aquatiques
et de police de la péche

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de I'environnement notamment ses articles L 214-1 et suivants, R 214-1 et
suivants et L. 430-1 4 L. 438-2 ;

Vu le décret n® 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif a I’exercice de la police des eaux ;

Vu le décret n® 94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre
2003, relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, & I’organisation et
a I'action de I’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le déeret n® 2005-636 du 30 mai 2005 relatif 4 I"organisation de I’administration dans le
domaine de I’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'arrété n°® 2004-271 du 28 juin 2004 constatant la liste des communes incluses dans les
zones de répartition des eaux en application du décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié,
concernant les nappes de 1’ Albien et du Néocomien dans le département des Hauts-de-Seine ;

Vu larrété du 24 février 2006 fixant la liste des cours d’eau mentionnée & ’article 7 du
décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif & 'organisation de I’administration dans le
domaine de I’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'arrété du 07 novembre 2006 désignant les services de police de l'eau compétents sur la
liste des cours d'eau définie par l'arrété du 24 février 2006 pris en application de l'article 7 du
décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif a I’organisation de 1’administration dans le
domaine de I’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu larrété inter-préfectoral n® 2006-472 du 17 novembre 2006 abrogeant I'arrété inter-
préfectoral n® 95 062 du 27 juin 1995 relatif a I’exercice de la police de I’eau sur la Biévre et
la Sygrie dans le département des Hauts-de-Seine ;

Vu "arrété inter-préfectoral n® 2007-185 du 12 février 2007 portant abrogation de 1’arrété
inter-préfectoral n°® 96-1052 bis du 23 mai 1996 portant répartition des compétences
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géoeraphiques en matiére de police de 'eau et des milieux aquatiques dans les départements
de Paris, des Hauts-de-Seine. de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

Vu la circulaire du 26 novembre 2004 relative 4 la déclinaison de la politique de I'Ftat en
département dans le domaine de P’eau et organisation de la police de I’eau et des milieux

aquatiques ;

Vu la proposition du préfet coordonnateur de bassin du 18 avril 2005 relative a I’organisation
de la police de I’eau et des milieux aquatiques sur les départements de Paris et de la proche

couronne;

Vu la lettre du directeur de I’eau du 28 juillet 2005 en réponse a la proposition du préfet
coordonnateur de bassin du 18 avril 2005 ;

Vu la proposition complémentaire du préfet coordonnateur de bassin du 13 octobre 2005
relative 4 la police de I’eau et des milieux aquatiques des grands axes du bassin Seine

Normandie ;

Vu la lettre du directeur de ’eau du 05 décembre 2005 confirmant les propositions du préfet
coordonnateur de bassin des 18 avril 2005 et 13 octobre 2005 ;

Vu la lettre du ministre des Transports, de ’Equipement, du Tourisme et de la Mer du 09
janvier 2006 au préfet coordonnateur de bassin, relative a I’organisation de la police de I’eau
sur les départements de Paris Proche Couronne ;

Vu ’avis favorable de la Mission Interdépartementale Interservices de Paris Proche Couronne
du 06 juillet 2006 ;

Considérant la nécessité d’adapter ’organisation de la police de 1’eau et de la police de la
péche dans le département des Hauts-de-Seine, tout en conservant une logique cohérente le

long des grands axes fluviaux ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;
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ARRETE

ARTICLE 1 — Répartition des compétences de police de I’eau et de la péche

Dans le département des Hauts-de-Seine, la police de I’eau et des milieux aquatiques et la

police de la péche sont exercées, sous I’autorité du Préfet de département, par la Dircction

Départementale de I’Fiquipement, & I’exception :

— du lit majeur de la Seine, défini par les plus hautes eaux connues qui est de la compétence
du Service de la Navigation de la Seine,

— des nappes captives de I’Albien et du Néocomien qui sont de la compétence de la
Direction Régionale de I’Industrie, de la Recherche et de I’Environnement d’fle-de-France

ARTICLE 2 — Cas des cours d’eau & proximité de la confluence avec un axe

Par souci de cohérence, les services de police de I’eau et de la péche responsables de
I’instruction de dossiers relatifs aux petits cours d’eau et situés 4 proximité de leur confluence
avec la Seine, sollicitent I’avis du Service Navigation de la Seine dans la mesure ot de tels

projets peuvent avoir un impact fort sur I’axe.

ARTICLE 3 — Attributions des services de police de I’eau et de la péche

Les services de police de [*eau et de la péche assurent les missions suivantes

— lapolice administrative : instruction et suivi des dossiers loi sur I’eau, contrdles ;

- la police judiciaire exercée sous la direction du procureur de la République ;

— I’application des dispositions transposant les directives européennes ;

— lapolice de la péche et la mise en ceuvre de la politique piscicole ;

— la protection de la ressource en eau ;

— la déclaration d’intérét général ou d’utilité publique de travaux dans le domaine de I’eau
(article L211-7 du Code de I’environnement) & I’exclusion des DUP ou des actes
déclaratifs de DUP mentionnés 4 I’article L1321-2 du code de la santé ;

— Dlintégration de la politique de I’eau a travers d’autres réglementations ou politiques
publiques par le biais d’avis ;

- la sécurité et le contréle des digues de protection des lieux habités et des barrages
intéressant la sécurité publique & I’exclusion des concessions hydroélectriques relevant
des compétences du ministre en charge de I’industrie ;

— la réalisation de « porter a connaissance » au sens de la directive cadre sur I’eau ainsi
qu’une contribution pour les documents d’urbanisme (PLU, SCOT).

Ils contribuent au suivi et & I’animation des démarches de planification, 4 la collecte
d’informations et d’indicateurs ainsi qu’aux actions de communication.

IlIs participent par ailleurs a la gestion de crises, au développement de la connaissance
(production de données, études), ainsi qu’a I’intégration des plans nationaux 4 la politique
départementale (phytosanitaires, zones humides, sécheresse...).
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ARTICLICS  Engquétes publigues

Le Burcau de PAmdénagement du Territoire de fa méme Direction est chargée des engudles
publiques lides aux autorisations, nécessaires en application du déeret n® 93-742 du 29 mars
1993 modifid, ainsi que des procédures administratives correspondantes,

ARTICLE 6 - Articulation entre le service de police de Peau et de In péche et In
direction départementale deg affaires sanitaires et sociales

Pour les dossiers relatifs aux péritnélres de prolection de captages, la DIDASS est le service
instructeur du dossier au titre de la police sanitaire el le service de police de 'ean ot de la
péehe concerné (SNS, DDIE ou DRIRIY) assure Minstruction du dossier au titre de la loi sur
I'eau. Dans le cadre d'une procédure globale visant tous les texies, ol une seule enquéle est
réalisée, les services prennent, quand la situation le permet, un seul arété d’autorisation. Dans
ce cas, la DDASS est le service pilote de la procédure., lle veillera done & se coordonner avee
le service de police de I'eau et de la péche concerné pour que les ¢léments de police de 'eau
relevant de sa compétence soient inlégrés dans 1*acte unique final,

ARTICLE 7- Réle de I'Office National de I’Eau et des Milicux Aquatiques

Les agents de la brigade mobile interdépartementule d'fle-de-France de 1'Office National de
I'Zau et des Milieux Aquatiques assurent, conformément & I"article R. 234-14 du code de
Penvironnement, la surveillance des milieux aquatiques ¢t des populations piscicoles et
participent A ce titre 4 la police de I"eau et de la péche dans le département. Ils fournissent
¢galement un appui lechnigque au service de police de I'eau et de la péche.

ARTICLE 8 — Coordination des services de police de Peau et de fa pehe
La coordination des services pour 'ensemble des départements de Paris Proche Couronne est
assurée au sein d’un groupe de travail spéeifique de la MIISE Paris Proche Couronne, appelé

groupe « police de ["eau »,

ARTICLE 9 Tout recours contte le présent arrété doit parvenir au tribunal administeatif de
Versailles, dans le délal de deux mois, 4 compter de sa publication au recueil des actes

administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine,

ARTICLE 10 - Le Secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Scine, le Directeur
Départemental de I'Equipement, le Chef du Service Navigation de la Seine, le Directeur
Régional de I'Industric, de¢ la Recherche ¢t de 1'Environnement d'Ile-de-France, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exéeution du présent amété,
Nanterre, le 18 507, 2007

Le Préfet,
L3 - L
®ioice de A0 UEOUEY
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VIL. LA GESTION DES DECHETS

1. L’organisation de la collecte

La collecte des déchets

C’est la communauté d’agglomération des Hauts-de-Biévre qui assure la collecte sélective des
déchets sur la commune de Bourg-la-Reine. Le territoire communal est divisé en deux secteurs de
collecte : le secteur Est qui correspond aux quartiers République et Faiencerie et le secteur Sud et

Ouest qui concerne le reste du territoire communal.

Les différents déchets collectés sont triés : les ordures ménagéres sont ramassées trois jours dans la
semaine et les emballages et papiers sont ramassés un jour dans la semaine. D’autre part, les objets
encombrants sont collectés une fois par mois, il en est de méme pour les déchets toxiques qui sont

collectés au niveau de la place Condorcet.

Les secteurs de collecte des déchets a Bourg-la-Reine

MES JOURS DE COLLECTE

Déchets
vegétaux

Bac vert foncé

Déchets

toxiques

lapport
volontaire)

22 aoiit ; 19 septembre ; 17 octobre ; 21 novembre ; 19 décembre

26 janvier ; 23 février ; 22 mars ; 26 avril ; 24 mai ; 28 juin ; 26 juillet ;
23 aolt ; 27 septembre ; 25 octobre ; 22 novembre ; 27 décembre

7-21 mars ; 4-18-25 avril ; 2-9-16-23-30 mai ; 6-13-20-27 juin ;
11-25 juillet ; 8-22 aolit ; 5-12-19-26 septembre ;
3-10-17-24-31 octobre ; 7-14-21-28 novembre ; 12 décembre

8-22 mars ; 5-19-26 avril ; 3-10-17-24-31 mai ; 7-14-21-28 juin ;
12-26 juillet ; 9-23 aolit ; 6-13-20-27 septembre ; 4-11-18-25 octobre ;
1-8-15-22-29 novembre ;: 13 décembre

8 septembre ; 13 octobre ; 10 novembre ; 8 décembre

Ordures LUNDI, MERCREDI, VENDREDI Matin [ | Soir [ |
menageres
Bac bleu MARDI, JEUDI, SAMEDI Matin [ | Seir [ ]
Emballages,
magazines MARDI Matin [ ] Soir [ ]
17 janvier ; 21 février ; 20 mars ; 17 avril ; 15 mai; 19 juin ; 17 juillet ;
21 aoiit ; 18 septembre ; 16 octobre ; 20 novembre ; 18 décembre Ll
Encombrants | 18 janvier ; 22 février ; 21 mars ; 18 avril ; 16 mai ; 20 juin ; 18 juillet ;

L]

SECTEUR 3 - JEUDI MATIN

[

[

JEUDI MATIN

[

PLACE CONDORCET - 2° SAMEDI DE CHAQUE MOISDE9HA 12H 15

14 janvier ; 11 février ; 10 mars ; 14 avril ; 12 mai ; 9 juin ; 21 juillet* ; 11 aoiit ;

* collecte le 21 juillet en remplacement du 14 juillet férié

Source : Calendrier 2012 de la collecte des déchets a Bourg-la-Reine
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Concernant les déchets verts, la CAHB permet aux Réginaburgiens d’acquérir un composteur a
moindre colt afin de transformer leurs déchets fermentescibles en un compost (terreau) servant
ensuite a enrichir la terre.

2. Le traitement des déchets

Deux déchetteries sont ouvertes aux Réginaburgiens qui souhaitent déposer leurs déchets en dehors
des collectes réguliéres :
- la mini déchetterie de Bourg-la-Reine, située au centre technique municipal au 29 rue de
la Bievre, qui est ouverte le premier samedi de chaque mois et qui accepte les déchets
verts, les grands cartons et emballages et les gravats,

- la déchetterie communautaire située a Verriéres-le-Buisson, qui est ouverte tous les jours
et qui accepte les déchets verts, le bois, les cartons, les encombrants, les papiers, les
métaux, les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les pneus non
jantés, les produits de démolition, les déchets ménagers toxiques, le verre, les batteries et
les huiles de vidange.

Concernant le tonnage des déchets traités pour Bourg-la-Reine, en 2009, 75% des déchets collectés
dans la commune ont été incinérés, et 16% ont été recyclés : 10% d’emballages journaux et
magazines (EJM) et 6% de verre. Les autres types de déchets traités concernaient : 5.5% de déchets
industriels banals (DIB), et 4,3% d’objets encombrants.

3. Perspective

Enfin, I'évolution des performances en terme de production de déchets entre 2006 et 2008 montre que
les Réginaburgiens produisent de plus en plus d’ordures ménagéres qui sont incinérées alors qu’ils
trient de moins en moins leurs emballages entre 2007 et 2008. Cette tendance commence a s’inverser
entre 2008 et 2009 avec une production d’ordure ménagére incinérée plus faible en 2009 qu’en 2007
et un tri des emballages qui augmente, sans pour autant atteindre le niveau qu’il avait en 2008.
Concernant le recyclage du verre, une augmentation du verre collecté est observée depuis 2006, la
mise en place des différentes bornes de tri pour le verre réparties sur le territoire communale a donc
éte efficace.
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VIII. L’ARRETE PREFECTORAL RELATIF A L’INFORMATION DES
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS

1. Article L 125-5 du code de I’environnement

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1

I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par
un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par
décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des
risques visés par ce plan ou ce décret.

A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi a partir des
informations mises a disposition par le préfet. En cas de mise en vente de I'immeuble, I'état
est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L.
271-5 du code de la construction et de I'habitation.

II.-En cas de mise en location de l'immeuble, I'état des risques naturels et technologiques
est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues a l'article
3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant a améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n® 86-1290 du 23 décembre 1986.

L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux
commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

lll.-Le préfet arréte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du | et du Il sont
applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des
documents a prendre en compte.

IV.-Lorsqu'un immeuble bati a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une
indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de I'immeuble est tenu d'informer par écrit I'acquéreur
ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période ou il a été propriétaire de
l'immeuble ou dont il a été lui-méme informé en application des présentes dispositions. En
cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.

V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire
peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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fgaliny -
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

Arrété préfectoral DDE-SEU/SE n°2008.010 du 23 juillet 2008, relatif 4 l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs.

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Yu le Code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 4 R 125-27 ;
Vu le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif 4 la prévention du risque sismique ;
Vu l'arrété préfectoral DDE/GEP n°2006/037 du 2 février 2006 ;

Vu l'arrété préfectoral DDE/SEU-SE n°2007 /274 du 8 juin 2007 ;

Vu l'arrété préfectoral DAJAL/S n°2008-042 du 03 avril 2008 donnant délégation & Monsieur
Christian CURE, direcleur départemental de I'Equipement, ainsi qu'a certains de ses
collaborateurs ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de 'Equipement,

ARRETE

ARTICLE 1 :

La liste des communes et la liste des arétés de reconnaissance de 1’élat de catastrophe
naturelle ou technologique pris depuis 1982 figurant en annexe de I'arrété susvisé sont
remplacées par les listes figurant dans les annexes I et I du présent arrété.

ARTICLE 2 :

Le présent arrété est adressé a la chambre départementale des notaires avec la liste des
communes visées 4 article 1 (annexe I) et la liste des arrétés de reconnaissance de 1’état de
catastrophe naturelle ou technologique pris depuis 1982 (annexe II).
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! | Plat dans o

Il est alliche on mairie. public au recucil des actes administratits de
département. mentionné dans un journal Jocal du département el accessible sur Jes sites
Internet de la Préfecture et de la Direction Départementale de I'iquipement des Hauts-de-

Seine.
Il en sera de méme a chaque mise a jour.

ARTICLE 3 :

M. le Scerétaire Général de la Préfecture, Mme le Directeur de Cabinet, MM, les Sous-Préfets
d’ Arrondissement, M. le Directeur Départemental de I"Equipement, M. le Directeur Régional
de I’Environnement et Mmes el MM. les Maires du département des Hauts-de-Seine sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Iapplication du présent arrété.

Nanterre, le 9 3 i 2008
Le Préfet,

La Sous-Préfite, Directrice de Cabinet

Sylvie HOUSPIC
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Lib o Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

Annexe I & ’arrété préfectoral DDE-SEU/SE n°2008.010 du 23 juillet 2008
relatif 4 I'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels et technologiques majeurs

Liste des communes
ou s’applique I’obligation d’annexer un état des risques naturels et technologiques a tout contrat
de vente ou de location

kel i e
i g5} -
? [ Bol T, [ & | Bl
2 22| 23 | Ln: 22
i 25 g5 29 | % E8..
? ommune o [ e 8ies 8 onage
NeInsee | C s g8 £5 Eg E&ﬁj&’ & 8 & sismique
92002 . | Ant L e : [ b Camérest: P neny
92004 | Asniéres-sur-seine N e Inondation? | non
92007 .| Bagneux L e Sealianian Tarteres L L inoni
92009 Bois-Colombes - o Inondation
92 ar OOt e : fioni s
92019  iChatenay-Malabry Carriéres ;
92020 | Chatilio R e ariéres L
3
92022 | Chaville s oy
i N ) de ferrain

Cilch‘yé la-Garenne
Colomb

Courbevoie

Gennevilliers

Levallois-Perret

Inondation
Carriéres

Mouvements

Meudon

Nanterre
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Inondation

Puleaux P non
Carrieres
92063 Rueil-Malmaison Inond.ghon non
Carrieres
Inendation
92064 Saint-Cloud Mouvements | non
_ . deterrain ! | .
92071 Sceaux | . Carrigres | | | non
92072 Sévres | | Ineredgtion | ! " non
i | i | Carrieres i !
{ady ; } ! | Inondation | [
S | i i % | |
92073 | Suresnes | ! Carriéres a i ! non
92075 . Vanves i i . Carriéres | . non
92077 | Ville-d'Avray | | Cariéres | | - non
92078  Villeneuve-la-Garenne ‘ ! Inondation | . non

! Risque Carriéres : arrétés préfectoraux pris en application de I’ancien article R.111-3 du Code de
’urbanisme et valant PPR.

? Risque Inondation : inondation par débordement de la Seine.
% Risque Mouvements de terrain : PPR incluant les risques carriéres et glissements de terrain.

A ce jour, aucun PPR technologique n’a été prescrit sur le département.

Nanterre,le 2 3 jyiL. 2008

Le Préfet,

La Sous-Préfdte, Directrice de Cabinet

Ao HAW IS
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s Frawenid

FRANCAISE

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

Annexe IT & I'arrété préfectoral DDE-SEU/SE n°2008.010 du 23 juillet 2008
relatif a 'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels et technologiques majeurs

I - Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle
pour le département des Hauts-de-Seine

192014 Bourg-la-Reine Mouvement de terrain - Tassemenls différentiels 01/05/1989 31/12/1981 06/11/1992 1871111982
92014 Bourg-la-Reine Inondation - Par ruissellement el coulée de boue 180711994 18/07/1994 2811011994 1200111594
92014 Bourg-la-Reine Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) 18/07/1994 180711994 28/10/1994 20/11/1994
92014 Bourg-la-Reine Inondation - Par ruissellement el coulée de boue 02/07/1995 02/07/1935 268/09/1995 15/10/1995
92014 Bourg-la-Reine Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) |02/07/1995 0210711995 28/08/1995 15/1011995
92014 Bourg-la-Reine Inondalion - Par ruissellement et coulée de bous 2310811995 23/08/1995 08/01/1996 268/01/1996
92014 Bourg-la-Reine Inondalion - Par une crue (débordement de cours d'eau) 2310811995 23/08/1995 08/01/1996 28101/1996
192014 Bourg-la-Reine Ir ion - Par ruissellement et coulée de boue 05/08/1987 08/08/1997 1711211997 30/1211997
92014 Bourg-la-Reine Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) 05/08/1997 06/08/1997 1711201997 3071211997
92014 Bourg-la-Reing Inondalion - Par ruissellement et coulée de boue 01/08/1998 0110871998 19/03/1999 03/0411999
92014 Bourg-la-Reine Inondalion - Par una crug (débordement de cours d'eau) 01/08/1998 01/06/1998 1910311999 0310471999
92014 Bourg-la-Reine Mouvement de terrain 2511211999 29/1211989 2911211998 3001211993
92014 Bourg-la-Reine Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 2511211999 20/12/1999 29/1211999 3071211999
92014 Bourg-la-Reine Inondalicn - Par une crue (déberdement de cowrs d'eau) 2511211999 2911211998 29/12/1999 30/12/11899
192014 Bourg-la-Reine |incndation - Par tuisseliement et coulée de boue 07107/2000 070712000 19/12i2000 201122000
92014 |Bourg-la-Reine Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) 07/07/2000 07/07/2000 19/1212000 12911212000
92014 |Bourg-la-Reine Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 23/07/2000 23/07/2000 19/12/2000 12911212000
92014 Bourg-la-Reine Inondalion - Par une crue (débordement de cours d'eau) 2310712000 23/07/2000 19/12/2000 2911212000
92014 Bourg-la-Reine Inondation - Par ruissellement el coulée de boue 0G/07/2001 07/07/2001 06/08/2001 11/08/2001
92014 Bourg-la-Rene inondation - Par ung crug {debotdement de cours d=au) C6/0712001 07HITI2001 CB/0B2001 1 OB
Bourg-12-Rewne Mauvem n - Tassements eifferentiels 4110242
Bourg-la-Rene Mouvement ge terran 2010212008 2 B

32074 Boury la-Reme Mouvement de terran - 2010212008 2200242

52014 Bourg-ta-Reme Mouvement de tecrair - Tassements différentiels 01/07/2005 30/09/2005 20102/12008 2210212008
G2014 Bourg-la-Reine Mouvement de lerran - Tassements diflérentiels 0110712005 30/09/2005 2010212008 2210212008
92014 Bourg-la-Reine Mouvement de terran - Tassements différentiels 01/07/2005 13010912005 2010212008 2210212008

2 - Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophe technologique
pour le département des Hauts-de-Seine

Aucun arrété de catastrophe technologique n'a été pris dans le département  ce jour

Nanter‘i‘e, le ;} 3 ,}U”_, Eﬂﬂa
Le Préfet,

La Sous-Prdine,
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INSEE : 92014 - Population : 18497

Bourg-la-Reine

Département : HAUTS-DE-SEINE - Région : Ile-de-France

Risque Début le Fin le Arrété du | Surle JO du
Inondations, coulées de boue et | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999
mouvements de terrain
Inondations et coulées de boue | 07/07/2000 | 07/07/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000
Inondations et coulées de boue | 23/07/2000 | 23/07/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000
Inondations et coulées de boue 06/07/2001 | 07/07/2001 | 06/08/2001 11/08/2001
Mouvements de terrain 01/07/2003 | 31/12/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005
différentiels consécutifs a la
sécheresse et a la réhydratation
des sols
Mouvements de terrain 01/01/2005 | 31/03/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008
différentiels consécutifs 4 la
sécheresse et & la réhydratation
des sols
Mouvements de terrain 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008
différentiels consécutifs 4 la
sécheresse et a la réhydratation
des sols
Inondations et coulées de boue 07/08/2008 | 07/08/2008 | 24/12/2008 | 31/12/2008
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